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Bijlage 5: configuratie lokale S100 I/O op bestaande PLC
Aantal omschrijving prijs totaal

2 systeemkabel ak 8002 ;aui;l=2m;1 x d-sub 15p male;1 x d-sub 15p female O
1 kast dk 7451000 ;bxhxd=180x254x90mm;inkl. hulpmateriaal O

bevestigingsplaat dk 7463100 ;patch panel tbv se-, e2000-, e2000 duplex
1 connectoren;(set=2 stuks) O
1 lastsch. oetl 40-c4 ;4p;inkl. knop O
2 ontvangeenheid mini-utde-rj45; tbv getwist paar;aui aansluiting 115 230
1 kast ce marking losse deellevering ac 450 en s100 i/o 393 393

bedieningseenheid ac 450 a09; systeemeenheid met basis software qc 07-bas 41
versie 4.0 laatste revisie; zonder advacontrol basic functions licentie; inkl.

1 hardware: rf533 (8 sleuven), sr511,tc520, rtk451 7114 7114
1 processor module pm 511 v16 9082 9082
1 licentie basis software tbv 208 i/o signalen 3201 3201
1 software basis programma incrementeel;tbv 209-400 i/o 3201 3201
1 software basis;licentie tbv 401-800 i/o signalen 3201 3201
1 software basis;licentie tbv 801-1600 i/o signalen 5691 5691
1 software management program 12 maanden O

program module qc 07-lib 41 bevat pc-elementen bibliotheek tbv proceskontrole;
1 versie 4.o laatste revisie 1115 1115

program module qc 07-lib 42 bevat extra pc-elementen bibliotheek; tbv
1 proceskontrole; versie 4.0 laatste revisie 1678 1678

program module qc 07-opf 41 tbv operator functie ondersteuning; versie 4.0
1 laatste revisie 5597 5597
1 uitbreidingskaart tbv systeem software back-up 501 501
1 subrack se 510 submodule carrier zonder cpu 867 867
1 program module eq_card pcmcia*10mb 558 558
1 interf.eenh. mb 510 program card 180 180
1 batterijlader sb 511 k01 20..60v-dc;inkl. sb 511, tk 404 850 850
1 batterij sb 522 k01 nicd;inkl. sb 522 en tk 460 212 212
1 netfilter pa-filt.main 250v;20a 142 142
1 flltereenheid mounting sheet power filter 20a 174 174
1 voeding sa 168 922 922
1 glasvezelkabel duplex 62,5/125 um sc-sc/sc-sc;l=1m O
1 diode-eenheid dsss 17024v;25a 2124 2124

voeding sa 168 k05 230v-ac:24v-dc;25a;tbv cpu subrek en i/o subrek 1; inkl. sa
1 168, sx 540, sx 554 en tk 402 v035 1690 1690
1 bus koppelkaart dsbc 176k01 782 782
2 kommunikatie eenheid es 513 k01 mb 300 interface 2655 5310
2 ontvangeenheid mini-utde-rj45 tbv getwist paar;aui aansluiting . O
2 systeemkabel tk 402 v035 64 128
1 bus koppelkaart dsbc 176 k06 kit tbv s100 i/o bus 782 782
I subrack dsrf 197 k01 i/o;met enkele 5v regelaar 1594 1594
II digitale ingangskaart 743 8173

verbinding DSDI 110A - DSTD 1 SOA 33 O
terminalblock digitaal in 196 O

3 digitale uitgangskaart 982 2946
verbinding DSDO 115 - DSTD 110A 33 O
terminalblock digitaal uit 293 O

2 analoge ingangskaart 2266 4532
verbinding DSTD 110A - DSTA 121A 33 O
terminalblock analoog in 489 O
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°8 van Utrecht Zuiveringsschap ̂ ^^ Hollandse Eilanden en Waarden
Aantal omschrijving prijs totaal

1 analoge uitgangskaart 1643 1643
verbinding DSAO 130 - DSTA 180 33 O
terminalblock analoog uit 346 O

74613
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Bijlage 6 configuratie Remote l/O op nieuwe PLC

Aantal omschrijving prijs totaal
systeemkabel ak 8002 ;aui;l=2m;1 x d-sub 15p male;1 x d-sub

2 15pfemale O
1 kast dk 7451000 ;bxhxd=180x254x90mm;inkl. hulpmateriaal O

bevestigingsplaat dk 7463100 ;patch panel tbv se-, e2000-,
1 e2000 duplex connectoren;(set=2 stuks) O
1 lastsch. oetl 40-c4 ;4p;inkl. knop O
2 ontvangeenheid mini-utde-rj45; tbv getwist paar;aui aansluiting 115 230
1 kast ce marking losse deellevering ac 450 en s100 i/o 393 393

bedieningseenheid ac 450 a09; systeemeenheid met basis
software qc 07-bas 41 versie 4.0 laatste revisie; zonder
advacontrol basic functions licentie; inkl. hardware: rf533 (8

1 sleuven), sr511,tc520, r tk451 7114 7114
1 processor module pm 511 v16 9082 9082
1 licentie basis software tbv 208 i/o signalen 3201 3201
1 software basis programma incrementeel;tbv 209-400 i/o 3201 3201
1 software basis;licentie tbv 401-800 i/o signalen 3201 3201
1 software basis;licentie tbv 801 -1600 i/o signalen 5691 5691
1 software management program 12 maanden O

program module qc 07-lib 41 bevat pc-elementen bibliotheek tbv
1 proceskontrole; versie 4.o laatste revisie 1115 1115

program module qc 07-lib 42 bevat extra pc-elementen
1 bibliotheek; tbv proceskontrole; versie 4.0 laatste revisie 1678 1678

program module qc 07-opf 41 tbv operator functie ondersteuning;
1 versie 4.0 laatste revisie 5597 5597
1 uitbreidingskaart tbv systeem software back-up 501 501
1 subrack se 510 submodule carrier zonder cpu 867 867
1 program module eq_card pcmcia*10mb 558 558
1 interf.eenh. mb 510 program card 180 180
1 batterijlader sb 511 k01 20..60v-dc;inkl. sb 511, tk 404 850 850
1 batterij sb 522 k01 nicd;inkl. sb 522 en tk 460 212 212
1 netfilter pa-filt.main 250v;20a 142 142
1 filtereenheid mounting sheet power filter 20a 174 174
1 voeding sa 168 922 922
1 glasvezelkabel duplex 62,5/125 um sc-sc/sc-sc;l=1m O
1 diode-eenheiddsss17024v;25a 2124 2124

voeding sa 168 k05 230v-ac:24v-dc;25a;tbv cpu subrek en i/o
1 subrek 1; inkl. sa 168, sx 540, sx 554 en tk 402 v035 1690 1690
1 bus koppelkaart dsbc 176k01 782 782
2 kommunikatie eenheid es 513 k01 mb 300 interface 2655 5310
2 ontvangeenheid mini-utde-rj45 tbv getwist paar;aui aansluiting O
2 systeemkabel tk 402 v035 64 128

CI522AK04 AF 100 Comm. Interface incl. CI522A, modem for
1 twisted pair TC512V1 and cableTK803. 1062 1062

TC506 AF100 Trunk Tap Main Trunk Cable Tap to Local Trunk
Cable, Capac.Shield Decoupling Consist of 5 DIN-mounted

1 screw-terminals. 27 27
TC514V2 AF100 Twisted pair to opto repeater Twisted

2 pair/optical fiber. Power 24Vd.c. Rated isol 50V. 624 1248
6AI810,analooginputmodule 554 3324
2AO810, analoog outputmodule 793 1586

22 Dl 810, digitaal inputmodule 200 4400
6 DO 810, digitale outputmodule 235 1410

36 TU 81OV1, compact MTU 82 2952
3TB807 Modulebus terminator. One each per base and I/O cluster 9 27
2 TB 820V2, optical modulebus modem 318 636
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HOgevanhUtfecht Zuiveringsschap ̂ ^ Hollands* Eilanden en Waarden
Aantal omschrijving prijs totaal

TK811V015 POF Cable L=1.5m latching duplex connector
1 Duplex plastic fibre 16 16

TK811V050 POF Cable L=5m latching duplex connector Duplex
1 plastic fibre 29 29
1 Cl 81 OB.AF100 Communication interface 658 658

TB806 Bus Outlet Modulebus extent. Cable adaptor D-sub 25,
1 male One requried per extension cable TK801 41 41

TK801V003 Cable, Modulebus Extension Shielded Cable 0.3m
1 D-sub 25, male-female 63 63

TB810 Modulebus Optical Port Used together with CI810, CI820,
CI830

1Use with S800 I/O and drive (10 Mbits driver) 106 106

72528
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H°8 vSutfecht Zuiveringsschap ̂ ^ Hollands* Eilanden en Waaiden

Bijlage 7 -.configuratie Remote I/O op bestaande PLC

Aantal omschrijving prijs totaal
CI522AK04 AF 100 Comm. Interface incl. CI522A, modem for

1 twisted pair TC512V1 and cableTK803. 1062 1062
TC506 AF100 Trunk Tap Main Trunk Cable Tap to Local Trunk
Cable, Capac.Shield Decoupling Consist of 5 DIN-mounted

1 screw-terminals. 27 27
TC514V2 AF100 Twisted pair to opto repeater Twisted

2 pair/optical fiber. Power 24V d.c. Rated isol 50V. 624 1248
6 AI810,analooginputmodule 554 3324
2 AO 810, analoog outputmodule 793 1586

22 Dl 810, digitaal inputmodule 200 4400
6 DO 810, digitale outputmodule 235 1410

36 TU 81OV1, compact MTU 82 2952

3 TB807 Modulebus terminator. One each per base and I/O cluster 9 27
2 TB 820V2, optical modulebus modem 318 636

TK811V015 POF Cable L=1.5m latching duplex connector
1 Duplex plastic fibre 16 16

TK811V050 POF Cable L=5m latching duplex connector Duplex
1 plastic fibre 29 29

SD823 Power Supply Device Input 115/230V a.c. switch
selectable, output 24V d.c., 10A. If redundant power application is
required connect to SS822 Voting
Unit.

1 Width=120mm. DIN rail mounted. 328 328
1 Cl 81 OB.AF100 Communication interface 658 658

TB806 Bus Outlet Modulebus extent. Cable adaptor D-sub 25,
1 male One requried per extension cable TK801 41 41

TK801V003 Cable, Modulebus Extension Shielded Cable 0.3m
1 D-sub 25, male-female 63 63

TB810 Modulebus Optical Port Used together with CI810, CI820,
CI830

1 Use with S800 I/O and drive (10 Mbits driver) 106 106

17913
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Bijlage 8: overzicht mediumkleuren in BBS applicaties

Medium Kleur Kleur definitie in Wizcon
Natronloog
Methanol
Chloorbleekloog
Centraat
Lucht/zuurstof
Bedrijfswater

Geel
Roze
Legergroen
Bruin
Helblauw
Groen blauw

255,255,0
255,0,255
128,128,0
128,0,0
0,0,255
0,128,128

Tabel 11-1 :medium kleuren Sharon applicatie

Hoofdgroepen
schoon water
bedrijfswater
vuil water
slib
chemicaliën 1

chemicaliën 2

schone lucht
licht verontreinigde lucht
vuile lucht
elektrische netwerken
smeermiddel
verwarmd water
aardgas
biogas/menggas

kleur
ichtblauw
blauw
donkerblauw
bruin
rood

paars

wit
ichtgeel
ichtbruin
grijs
donkergeel
oranje
icht grijs
grijs

ter onderscheiding van twee chemicaliën op een plaatje zijn er twee
chemicaliengroepen
er onderscheiding van twee chemicaliën op een plaatje zijn er twee
chemicaliengroepen

Tabel 11-2 :mediumkleuren ABB systeem (hoofdgroepen)

Medium
influentwater
halfgezuiverd water
effluentwater
omloopwater
retourslib
surplusslib
A-trapslib
B-trapslib
schoonwater
drijflaag tussenbezinking
drijflaag nabezinking
zandhoudend slib
bedrijfswater
zand
licht verontreinigde lucht
NaOH
NaOCI
vuile lucht
sproeiwater gaswassers
H2O2
water rioleringspompput/vuil water
perslucht
antischuimmiddel

Hoofdgroep
vuil water
vuil water
bedrijfswater
vuil water
slib
slib
slib
slib
schoon water
slib
slib
slib
bedrijfswater
slib
icht verontreinigde lucht
chemicaliën
chemicaliën
vuile lucht
vuil water
chemicaliën
vuil water
schone lucht
chemicaliën

Kleur
donker blauw
donker blauw
blauw
donker blauw
bruin
bruin
>ruin
bruin
icht blauw
bruin
jruin
bruin
blauw
bruin
ichtgeel
paars
rood
ichtbruin
donker blauw
paars
donker blauw
wit
paars
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Medium
FeCIS (ijzerchloride)
polymeer FL
polymeer FH
buitenlucht
gangenlucht
uitblaaslucht traforuimten
uitblaaslucht schakelruimten
gewassen lucht
spoellucht
PLC-netwerken
10 kV-rail en kabel
380 V-rail en -kabel
geconcentreerd slib
centraat uit voorindikkers
centraat uit centrifuges
Dolymeer
smeerolie
cv-water aanvoer (warm)
cv-water afvoer (koud)
menggas
verbrandingslucht
afvoerwater gaswassers
aardgas
biogas
<oelwater aanvoer (koud) (gesloten systeem)
woelwater afvoer (warm)
uitlaatgas gasmotoren
centraat voorindikkers
drijflaag voorindikkers
ngedikt slib
centraat bandfilters
koelwater aanvoer (koud) (bedrijfswater)

Hoofdaroeo
chemicaliën
chemicaliën
chemicaliën
schone lucht
schone lucht
schone lucht
schone lucht
schone lucht
vuile lucht
elektrische netwerken
elektrische netwerken
elektrische netwerken
slib
vuil water
vuil water
chemicaliën
smeermiddel
verwarmd water
vuil water
biogas/menggas
vuile lucht
vuil water
aardgas
biogas/menggas
vuil water
verwarmd water
vuile lucht
vuil water
vuil water
slib
vuil water
3edrijfswater

Kleur
ood
ood
paars
wit
wit
wit
wit
wit
chtbruin

grijs
grijs
grijs
bruin
donker blauw
donker blauw
ood
donkergeel
oranje
donker blauw
grijs
chtbruin
lonker blauw
cht grijs

grijs
donker blauw
oranje
chtbruin
lonker blauw

donker blauw
bruin
lonker blauw

blauw

Tabel 11-3 :mediumkleuren ABB systeem (detail)
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Sharon Integratie
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Zone 9: Instellingen algemeen

Zone 101: Deelproces Centraat toevoer

101 - Centraat toevoer
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Menuzone's: Deelproces Centraat toevoer
10101 10102

Hand una. FO. 50 *

PTC 1100.» Iw

l-a [

iCMMr.totv.pomp
in* PTC 1100̂ 20

Oem. nmt. FO: O K
JAaiwt. naarFO: O «

Hand sanst. FO: 50

Urgrt)nH4ur»Bi«:

Prioiitillskeuze: 1 -2J

Mai. aarrat. FO: 100 %

10103 10104
(zie rooster + 10103A)

10105

Debl«tte»er

B 1101.00

10106
Cwitr.totvJHtor

FPÖHOLOOStW;

10103 (Rooster - proceszone)

MONSTERNAMEROOSTÉll̂ |N|l4UENn' B 1101_00
April

U-nko: 5 %
L-nho: 10 *
H-nlvo: 90 w
HH-nl»o: 95 %

LT 1100.01 Storing | NU |

LT1100J31 LL-nlvo j NU l

C«ntr.to»v.d» )l*t
las FQIT110'.M

LL-ltow
HH-now:

Flow m» PTC:
L-nowgam:

m3/h
rram

FT 1101.04 Slortnj | HU |

TnniFOJT110I.Mj

.AJ
10103A

- MOM^TERNAME ETMAAL

Roott*rlnflu*nt
la» B1101.00

f
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Zone 102: Deelproces Beluchting

Menuzone's: Deelproces Beluchting

10201
Comprauor
Tm:PLB1110_10

• ' • t " :•'. •'•'«zoomam.

HMmrnt. FO: — K

PUl;t«iOLW |NU|

10201 A
Compmsor
T» PLB 1110.10

CBnn.rOMaa.wM.H8o:
A t̂uMlT-02-rig: 0 min

.PLB-.
Prlomaltskeuze: 1 -2[

THQZ-rea: 1 mm

Stip PID-m.: 2 1 mgO2fl
P-faclor 050 0.50
I-factor 100 100
Matter 1 1

Gevraagde cap.: 0 m3m

10202
Compr»*iiDJ!,;f'

n*

PLB1110j2rJ

10202A
Compressor
Tav PLB 1110̂ 20

Actusei T-O2-ng: 0 mth

Prlorit«lt«lc«in: l;.»

T-OZ-raj: t n*

Setp PID-rtg.: 2 1 mgQZft
P-factor 0.50 0.90
l-factor 100 100
D-factOf 1 1

OMmreenPP-liM. |

Gevraagde cap.: o irQ/h

rremporegeing l

10203

B*luch«ngitW*n
b»r»k»nlng

te: 20 min
tb-mln: 210 min
tv-bel: 24! "i"
tv-beHin 36 uur
Qflm. centr. toev.: 291 rra/h

tb: 560 min
UeUuur e ; min
Act. tnl.duur: 2 : min
onbelduur 12 min
Act. onrMl.duur D min
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10204

Zone 103: Deelproces Reactor

IT11<tt_31»32 QT 1102,27/28
[31X1-C| Ml |1.5nngfl|

' c a g
i QT 1102_29/30
H J |PH 7.0 |

g
PT 1102_2«A/B

[1] |Q.29Bar|

g
[2] |o.31 Barl

QH102_25

B 1102.00
AUTO

1102.10 *
ttlPIC1102_1o|S3S

>-«
i 11
Li .

MRR1102JO

l

103 - Reactor
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Menuzone's: Deelproces Reactor

10301 10301A

DaMattMUr 12 nO

Mnst-irtiival: 15 m3

Ur9ani;nta<ut»llll:

Roott»r«fflu»nt
I» B 1102.00

10301 (Proceszone)

MöNsr|||f
Januarf>v$fe

EROOSTER EFFLUENT B 1 1 Q2_00
•Februari Maart April

. GEEN M^NgfTEWJAME ETMAAL

10302
4H4-nMting(ri*nd)
Ta» CH 1102.26

•SOP maft

f MtstWMtfl.: .••:.T"f mdfl
f AcRMfch-OTaic >• uur

:ffl 1102̂ 5 ie lang H| MU j

10303
•̂cUmmterpomp

T» PIC 1102.10

O8tn. aanat
Aanat. naar FO: — K

150 A

Qai («ten stroom: •" A

Hartf ganst. FO: ™" H

HC 1110.10 | HU |
piclinojowoD I NU I

10303A 10304

l-tactor. 100 :,
O-factor i • '

QwraagiU ca|iL:

C\ VCu •WKtCpOI k tp
T« PIC 1102.20

esOnOft

0«m. aamt. FO:~~ mam
Aanat. naar FO: — %
O_________l SOA

O«maten stroom:

Hand aangt. FO:

Urganlfntelurginb

picmojo iüT]
PIC1110JOWOO l NUl

10304A
EJ*ctl*wat*rpomp
Tae PIC 1102JO

PrtorttelUktuzs: 1.|z|

S«tp PID-ra».: 0.50
P-ractor. 1.00 1.00
i-racter 10D 100
D-ractor 1 1

Qevraagda cap.: i3oQm; /h
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10305

feifeüW^ïjl̂ ipjgllWî ;

; 'tatüala»»*»; :
.(.••(j.;;>;Sv'; ,,{.,,. .;-J.SBw

• ,Ma«twaÉrde;<:H :~r BK

Urga»(Me)un>M:

PT 11CC 6̂A Blor. PHÜ!

Trend PT1102_2*A

Vokjendalgez^

•;^::-: . . . .

10308
1 •**»*•' • . , • - . • • •
r.T^Mfiiftiiw,;» .:

AOuekXMSrtan:

V tatMMaan: ,/ . •
|««l4ï-;;;;:;;.j:ó •
f^fc.;-:-?: . - . - . ,
%w®ï,':-w-
-^> ;::^,0'..1- '.,• ' -• ,

•.ï.'V;','v'."'. ' , • • • ' - . •

UrgM/nM urgent

- MRR1102JO |NU|
MRR 1102̂ 20 AftODpiiri

iHM-:-. : . '

Zuiveringsschap^̂ ^Hollandse Eilanden en Waarden

10305A 10306 10306A
.:,i;„, , , , . . ' •f-'c.:-i-f^é,M[-^
ptUK *j*ctl*iMÉ*r
!•» PT1102.26A
i:"

GanmenlkelnstLrK

V^rachH groot: 0.03 Bar
verschil zeer groot:0.06Bar
L-nKo: 0.20 Bar
Hirivo: 0.80 Bar

PrtentettsKeuze: _1_2J

CtuuieiÉ» PTs uitMf

PT1102_2BA/BL |Hü|

PT 1102JBA/B H [ NU |
Verschil groot | NU |

Verschil zeer groot | HU |
Storing belde PT'9 | NU |

-N

10309
PH-m«öna metor
Ta» QT1102J29

Atitato WMrtfon '
^ _____ 14

Meetwaarde: ——

•l-"" ———————

Urgent /nu urgent

QT1102JZ9aor. [_HUJ

Trend OT1102_» |

VaejandeWB.) |

Jj

oM.jMiippiÎSi!
«duale MataWl' ;;̂  :-
o - -t;̂ Ö
i ———— •.T.X*jt':Fi
MaetwaanM: tr"?f B*

"' h" •:* ' i

' ; ' :.H '.

Urgertfnbtvaaat:

PT 1102JBB Stór. | HU |

TrandPTIIIUfa j

Voejandafgazj ^

•** W:-

10309A
PH-medng wctar
Tav QT1102J»'

Gn.menlk.ol.Mahkai:
Actueel T-PH-HK • O mm

i ;( •'•'• •Rasal Act. T-PH-O; o mfe
——— * . ''• \ ' < ' "
CazarMnVtotlat̂ ra:,
verech» groot, Jï.?.̂ ' :
verschil zeer groot;0.4 -
U--nKo: ' ,s8.S«j' :';
L-nKo: ]»•!>':;
H-rtvo: ^ '7J& ' :
HH-rt»o: : BÏ>.ï
T-PH-HH: j .'«fïrii»)
T-PH4JJ . .:L.« î|*
Prioriteitskeuze: ï' <-2|

, L':"T™*
Geransn* on inbare :%
PT29if30t«l«nga. MU
PTI102J030LI, ' UT
pTiirHjsaoH' U
PT1102_29«]HH HU"
Verschil groot NU
VerschU zeer graai HU
Storing helde OT* "tU

^J Ij:.

Druk ejictiMVsjter
Tae>mi02j6B

rinniingjiiiiei iri

Verschil BTOOt: 0.03 Bar
Verschil zeer groot:O.OOBar
L-nho: 020 Bar
H-nwo: 0.80 Bar

Prtortertskeuze: 1-i[

GoamWipriurgfteri:

PT1102_28JVBl. | NU|

PT1102J26WBH | NU |

Verschil groot | HU |

Verschil zeer groot | MU |
Storing Belde PT> | HU |

-±J

10310

FH-me>ttng raaetor
v QT 1102.29

miimH HIIBlH»
^ ______ 14

Meetwaarde: •""*

MMtojn:

urgeniJiiMuraant

on 102 js sim. |NU|

Trend QTI102_2» |

Vemen* (gezo |

±1

10307
Mwigtr
fa* MRR 1102_1<)

t

Aduaja MMFBjan :

i

AM» O

Hand

ut

i

Urgent f nM urgent

MRR1102JO [S]
MRR1102JOWOO| HU |

_±J i
j

10310A
iPH-nwtinfl rtttttof
TavQT1102_30

Gezameiulke act «arden :
Actueel T-PH-HH: 0 min

jtesetl Act T-PH-LL o inln

CaaiMiVialRaLQrK ,
Venen» groot: Q.2
vtrachll zeer groot:0.4
LL-nlvo: 6.5
L-nKo: a.8
H-nlvo; 7.2
HH îKo: 8.2 !
T-PH+W: )5 min
T-PH-U: 15 «im

Pnonteitaktuzs: i-z|

emmmnonurtuni
PT 29/30 te lang U. NU
PT1102J29/30U. HU'
PT 1102.29/30 H NU
PT1102_2ftl30HH lü:
Verschil groot "ÜÜ"
verschil zeer groot HU;
Storing belde QT's HU

-^ \
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: urgenlinauna»!:

OT 1102.27 Slof. | Ml l

V*»*«»<l«< |

10311A 10312
i-m*tlng raactor

* QT 1102.27

•ctwucde.:
ActueBl T-O2-bew O min

jmLOTc

verectui groot: 0.2
Verschil ze«r groot:0 4 mg/l
LL-nKo:
L-rUvo:
H-nNo:
HH-nlvo:
TJ02-bew.

Prioriteitskeuze:

0.2 mg/l
0.5 mg/l
2.5 mgfl
3.5 mg/l
5 min

OT1urg«ii»>

QT 1102^27/28 U.
L niet besch PLB's

Ot 1102J27/28 L
QT1102J7/2BH
HH normale aanvoer
Verschil groot
Verschil zeer groot
Storing belde QTn

Trend OT1tB2^2<

Velgen*.

10312A

QT1102J8

ActuMl T-Q2-MW O min

verschil groot: 0.2 mg/l
verscnlt zeer groot:0.4 mg/l
LL-mvo:
L-mwo:
H-nho:
HH-nlvo:
T-02-bew:

Pnortlenskeuzs:

0.2 ma/l
0.5 mgn
2.S mg/l
3.3 mg/l
5 min

1-2

QT 1102.27/28 LL
L niet besch PLB's

QT 1102̂ 7/28 L
QT1102J7/28H
HH normale aanvoer
Verechll groot
Verschil zeer groot
Storing belde QT'a

10313
VHnd»rKI»pp«n

ALB/ATI1102.P7

etrakenoe Bel cap.:84 J0m3/h

ALS/ATM 102.07:
ALB/ATI 1102.08:
ALB/ATI1102_09:
ALB/ATI 1102.10:
ALB/ATI 11(I2_11:
ALB/ATI 1102_12:
ALB/ATI 1102.13:
ALB/ATM 102.14:

360p m3/h
4872 m3/h
BDB4m3/lt
7224 m3m
7812 m3/h
6636 m3/h
5460 m3/h
4264 m3/h

ALB/ATI 1102.07

10314

Berekende Bel cap.:8400m3*

<lTMt<X2J2: 683B rrO/ri
Jil1(n.13::5«)m3>li

'ATI 1102.14; 4284 m3*

ALB/ATI 1102,08 | Hl |

10315 10316

ALB/AT11102.09

Beukende bel.cap.:8400m3/h

ALB/̂ |TI 1102JD7: 369B rrflfli
ALB/AT11102.08: 4872 m3/n
ALB/ATI 1102.09: 6084 m3/h
ALB/ATI 1102.10: 7224 m3/h
ALB/AT11102.11: 7812 m3/h
ALB/AT11102.12: 6636 m3/h:
ALB/ATI 1102.13: 5460 m3/h|
ALS/ATI 1102.14: 4284 m3/n

ALB/ATI 1102.09 l NU

Vflndurk
ALB/AT111

Berekenm bel.c«i.:84aim3/h

ALB/ATI 1102_07: 3?(«m3m
ALB/AT11102.08: «872,nl3fll
ALB/AT11102.00: 8084 .nWl
ALB/AT11102_10: 7224
ALB/AT11102.11: 781? »I»h
ALB/AT11102_1? 6636 o»»
ALB/ATI 1102J3: 54BO mam
ALB/ATI 1102.14: 4JB4 W3/H

UT»Biii;nlKi»mrt:

ALB/ATI 1102.10 l NU l

10317
VHnd*rkl*pp*n

ALB/AT11102.11

B>rafcen<l< Ml.cap :8400m3/n

ALB/ATI 1102JJ7: 3896 frOrtl
ALB/ATI 1102_0e: 4872 m3/h
ALB/ATI 1102.09: BD84 m3Al
ALB/ATI 1102.10: 7224 m3rtr
ALB/ATI 1102.11: 7812 m3/h!
ALB/ATI 1102.12: 6636 m3/h
ALB/ATI 1102.13: 5480 nrO/ll
ALB/ATI 1102.14: 4284 m3/h

ALB/ATI1102.tt ! HU l

10318
V0nd»rtd«pp«n

ALB/AT11102.12

Berekende oeU«p.:8400min

ALB/AT11102.07: 3698 m3Jh
ALB/AT11102.08: 4872 m3/l>
ALB/ATI 1102JB: 6084 nfljh
ALB/ATI 1102.10: 7224 m3/h
ALB/ATI 1102.11: 7812 m3/h
ALB/ATI 1102.12: 663B m3/h
ALB/ATI 1102.13: 5480 m3/n
ALB/ATI 1102.14: 4284 mMl

iniei urgent

ALB/ATI 1102.12
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10319

HandifcM

ALB/ATM1B2JJ7: 3BS6 m3/ri
ALS/ATI 1HBJS: 4672 rKVh
ALB/ATI 1102_08: 60B4 (n3/h
ALB/AT11102.10: 7224 m3/h
ALB/ATI1102.11: 7812 mMl
ALB/AT11102.12; 6836 m3/ti
ALB/ATI 1102.13: 5480 rlöfll
ALB/ATI 1102.1* 4284 nOm

Alfl/AT11102.13

10320
TRndMidoppvn
ALB/AT11102_14

cap: 8400m3/r.

HMdcM

ALBATI 1102JJ7: 3686 m3/h
ALB/AT11102.08: 4872 m3m
ALB/ATI 1102.09: 6034 m3/llj
ALB/ATI 1102.10: 7224 m3/hl
ALB/JUTI 1102.11: 7812 rrO/n
ALB/ATI 1102.12: 6636 m3/tl
ALB/ATI 1102.13: S460 m3/ri
ALB/ATI 1102.14: 4284 m3/h

UnJ.nl/nlalnTiecil:

ALB/ATI 1102.14

10321

TT 1102.31 Ster.,.

Trend TT 11«2_31

10321A

171102̂ 31

ActuMI T-T-HH: O min
Act. T-T-AFKOEL: O min

Verschil groot: 2.0 X
VWsch» IMF groot:4.0 X
LL-nlïo:
L-nlvo:
H-nKO:
HH-nl»o:
T-T-HH:
T-T-AFKOEL:

Prtorltolt8k«u2«:

27.0 X
33.0 X
41.0 X
42.0 X
240 mm
240 mm

1-2J

TT»

TT 1102.31/32 LL
Afkoelen duurt te lang
Temp. te lang te hoog
TT 1102.31/32 HH
VeracM groot
VeracM zaer groot
StonngDeMerre

10322

Ura.nl/iiHliroMI:

TT1102_32Slor. l

Trend TT 1182_32

Volgende (g«zj

10322A 10323

• AclU»«tT-T-HH: " O mm
Act. T-T-AFKOBi O min

ITTK

VeiKh» jroot: 2.0 "C
VerscNtztar groot: 4.0 X

, U>l»(o: 27.0 "C
jU-nHn: : 33X1*
;KfnJ»o; , 41.0 -C

"

Vsrtchi z«r groot :

StoflngMIdeTTIi

}ult*nt*inp*ratuur
.16

-20

Tf 1140.18 L

Un^nl/nM urgent

Tt 1140.16 Stor.

TT 1140.18 L

l HU |

l NU|
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Zone 104: Deelproces Methanol installatie

B«dl«nlngipan*«l vulstatien
VritBimwltonMMIiaiMI Q
AMiiiten gaopand Q
Af nutter» genoten O
H-MvoTME «opvullen O
No.tf.top O

AinHng OK
104 - Methanol inst.

Menuzone's: Deelproces Methanol installatie

10401

Tiej PME 1130.00

n:
Bef. loevoenttb.; 1196m3

: Bef. ttiowfK : 21 sa
> Bet miu looptyd: 8 min
' Acf. DM09MM; O l
: " " - O , ' r

•M.

Factor KWth./lnf.: 1.8 Urü
Vetfiftrt. toopiyit 2.0

3 min

. Umen>/nlelur»a«:

PMË 1130_00 Slor

- Vaorariefm (H) gee

10402
tltVoTME 1130.00
I«LT 1130.06

M«wtwaanl«:

Utgeol(nle»uiB»iit

LT 1130_OS Storing l NU l

10402A

F
VerecM groot: : 0.3,hl3

L-nlïo; • ''M?
H-nWo: ' • 27.am3

Prlontellekeuni' f SI,*

kirsa
LT1130.0SDBU.;

LT1130_Oat»L

Verschil groot • | KU|
Verschil zeer groot [ l» j
Storing Belde LT» i |NH)

10403
«voTME1130_00
Tav LT1130_06

LT 1130.06 Stoting | NU |

10403A
00

TwLT1130_06

tlT*

Verschil groot: 0.3 ma
Vereent) zeer groot: O.B jna
L-nlvo: 20 m3
H-nMo: 27-0 jn3

PnorteBskiuze: 1.

LT1130.0SOBU- | NU l

LT11XJD»O3L | MU|
LT1l30_Oa06HH | HU |

verschil groot | NU)

Verechll z»r groot | Mü |
Storing Heide a's l Ml)
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10404 10405 10406

irmaiK.
r ri'ftgK:

LT 1130_06 Slortna [HU]

}*di*nlng*p«n««l
VutiOdon

407
D«npr*t. MMh
TwADM 1130.00

IUIi»h mmtm

MMnpn:

Urgent f iMvgM:

ADM1130_OOStor. | NU |

Ju

10408

T«PLM1132_Ot

nilimli miiiilnii

'

HllllHHJIIII . ,

i'

UrgBMiiiWiirgMl:
PLM1132 OOStot [ |t||

LA1132JOHH j NU|

JU ;

10409
Sttkitofirnt

TeBB8M1160_00

B8M1160_OOStor l «II
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Zone 105: Deelproces WW / NaOCI

Btdimlngf pannl vulttatlon
O
ooo

Vrijgave vullen NaOCI
Afsluiters geopend
Afsluiters gesloten
H-nlvoTCL stop vullen

Menuzone's: Deelproces WW / NaOCI

10501
R«clrculitl»pomp

PRR 1103.10..

Ptloritsitskeuie:

10502
Rt circul uwp omp
T.» PRR 1103.20

PRR 1103.20 ...... l HU l

Prtotfteitakeuze: 1-2

10503

PBW 1103.00

Oem. aanat. FO: 5 %
Aanst. hMfFO:
O ____•• j 15 A

Qnrwttfi streom

Hand aanst. FO: 70 %
SMpoInt PID-rüj.:
P-factor 1.00 100
I-factor 100 100
D-factor 1 1

10503A 10504
Bedr.w*torpomp
TiePBW 1103.00

PBW1103JB l NU l

Rtclrc.ko*lpornp
Ta» PRK 1103.00

PRK1103JDO.....
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10505 10506 10507
T«mp.WWR

|!Wf̂ ;.;.::
«clu»loin»mii: . • :
öjj^^; " ••"": :"ioo-c
MeWwiwda: 31 .0*0

MMbom:

UnM/nMvgalK

Trend n 1103.03 |

-4J

NiOCIpomp
I«PCL1160_00

iiii-Hmamiii.
Actuele looplijd: o min
fl:tu8lswacntl||d 16 uur

HaliiHHHii

«*• o|
HM |
«* l
Looptijd: 2 min
Wichttijd 24 uur

Ugmt /«Murwe

PCL1 150.00 Stor. | NU |

.. 't

ATCL l150_OOStOf.|

10508
In MA IMM •Wu.l

vutoMton

Maant»:
. _ _ _ .1

VrljMMMMMl |

Vttm.rWr.MN. j

Vrtanrooa |

^J

10509
NtVOTO.1180.OI
Iao:LT1160JO

Actuele mariton:

MSBtwaarda: 4.9
'

•

~i
m3

tamnjni; !

Urgen«/r*l(i«Berit:

LT 1150.10 Storing [5

VMgmdiUlllj

^J

0

10509A

; vmüa sroot 0.3 no
VHWMrznr groot: Mm?

JMrt;. . :'. . V M /m?
B-nlvo: B.O ,mt

,CeaiB.ni|ll.riuJl*i»o:

.
i, \VeraoWI z»er aroot |NU| .

10510
«yoTCL 1160.00

100»
Meetwaifde: 4.9 ma

urgémmo

LT 1150JO Storing | HU |

10510A

Verschil groot: ; O3'm3
VerseriU lattyoatO»

H-nlvo: i b.O ,«3

Pflorinltakeuze: •[,• ' jj

LT1150_lüaOLL

LT 1150.10/20 HHï[

Verschil groot ,[

vereer* ze» groot;!

stonng mm LTS f F

10511
Ttmp.WWR
T.*TT1103_OB

tOO"C

Meetwaarde: 40.0 *C

HH-nl»o: 48.0 "C

UWMfnMurgm

TT 1103.06 HH |_NUj

TT 1103.06 Storing l NU l

Trand H 1103.06 j

10512
Temp.WWR

H-nKo :

L-nim :

«o -C !

36.0 *C ;

TT 1103JB Storing | NU

Trend n 1103.09
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10513 10514

TT1103_OTStorl™|

ntMTT1103JD7

R*g«WMutt*r
T« ARW1 103.00

Oem.poa Idep 76
Aanst.pos klep 68 %

O|

ARW1103JDO Storing | HU |

Zone 106: Deelproces Natronloog installatie

ATN114O_00

;VW 1132J»

In B*!"UII> Q

|«M*nlng>pin**l vulrtitlon
VrW«* «m«n twtronloooO
Antuttar» B«op«od O
4f»lult*ng*sl«un O
H-nlvo TNA stop vultan O
Noodttop O

Lskpomp
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Menuzone's: Deelproces Natronloog installatie

10601

: ;

iD- ' l
TBöoprtouwttot: o mll

o|

Tado.iren: 20 l
T|j(l opnlew dos.; S mm

Utgert/rM

10603
«N 1140.11
!>• Ori«w«gkl«p

ol
T»nH-Tari(2

Tank2-Ienk1

Uréentt

AZN1140 11 Stor. | NU|

10604 10604A 10605

|T«LTH40 ;̂,

ni ti»«i mennn: /-: ~.
0 :- ; 10B m3

Meetwearde: : ~~ rrfl

mii»Hnn ' • vf:; °

Urgent trielyrort:

LT 1140,04 Storing [S]

kiSvoTNA 1140.10
TI* LT 1140.04

CizmieMpiilnetl.re;

Verschil zeer groot: 0.6 ma
L-nVo: 2.0 ma
H-Mvo: 8.0 ma

Prlonteltekeuze: 1-2J

LT1140JMABLL |NU|
LT1140JM/06L | HU |

LT1140JM/09HH | NU |

Verechll groot | NU |

Verschil zeer groot [ HU |
Storing Belde LT's | NU |

^J

«VOTNA1140_iq
De LT 1140.06 |

i
Actuele «aanton : i
0 103 m3

Meetwearde: ™ m3

•nlianuuii:

i

i

l
Urgent f riet nrtenC

LT 1140_06 Storing [MUI

**»*.<»,> |;

Jj

N.B. 10602 is niet gedefinieerd

10605A 10606 10606A 10607 10607A
IflVQTNA 1140.10

: I«» LT114Ö.08

••'l'
.jfiKMünfKMtLnÉ. '

i-rtr»cnize«ri)root:0,B m3
"fWI»ff;'' ' "2.0 rra

-/teu^i;. :B.O rrO

'fflomxtsksuze: 1-2 1

B«««iWLr.ur<«wo: -
Lifii«ji«j6'ii [w]
; LTDTOjxuoeL. |MU|

' UT1140_0*06:HH:[S]
Vereen» groot | NU J

V«rech« zier groot | nu |

Storing belde LT's | MU |

:̂,

*VOTNA1140_20

Ta^LT 1140.06

>I(»llunuetüi.i:
0 . !, 10.S rrO

KMéwewde: —— ma

Biieaojii;

unnntywaiijtnt

UT 1I«_05 Storing (TUT]

«« •̂OW |

^J

tavoTNAIMH f̂t
Tt.LT1140üii|

GHMM^M.trfc£|,'

Verschil zeer groot; 0.9 nO
L-nko: : '-^i^f
H-nho: 8.0 ma

Prlorttrtskeuie: ' ': 1.2 1
i - i -.̂ 7

LT 1 t«J)3/07 U. , [:HU|

LT1KOJB07L JMU|

LT11<OJ»07HH ;tügj:

Verecnn groot |m|

VerechH zeer groot | M)|
Storing osiat LTÏ |m|

^j.-.!*..^.-..fe., '•'•_

tHvoTNA1140J»
Tv LT 1140.07

nrlinH.uiuHj-..
0 108 ma

Meetmante: •— rrfl

MMt«M:

UrgantfnMurgenl:

LT 1 140.07 Storing | NU |

Votgenneönü

jU

klvoTNA 1140̂ 20
TiwLT11«_OT

CKnimmnmtirK

verschil zeer groot: 0.6 ma
L-nfco: 2.0 ma
H-nlvo: 80 «Q

Prioriteitskeuze: 1-2:1

LT1HO_Ooy07LL |MU|

LT1HOJBÜ7L | MU|

LT1HOJJ5fU7HH | Mü|
Verschil groot | nu |

Verschil zeer groot | HU | j

Storing Belde LT's | MU | \

±1
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^
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-4J- ;i;:I:
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faUaümnnlili:

MMtwn:

Urgent /iMirgn*

ATN1HO_108tor. [ Mü|

^J

10612
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l

MMtven: !

Urginl /i« «g»*
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JU i
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• Douchaa In geUiulK | HU|
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Zone 107: Deelproces Luchtbehandeling

drtnhvrat.r

FC 1100.00 r

KL1 1110.00
;AUTO

•r /
h.

X. AUTO

; A

AUTO ;}

k

\,

ir
é

AUTO ^r

'—SX\ —— £—,

vu

\

Och oorsteen ^>

i l Je

X
J

^

k

rWatH

ASW 1120.12 ASW1120J22

WLA 11JOL.10

.

i * i^<c
^

^

k

ASW1120_32

WLA1120_20

A Jr *x̂
^

k

rwau

WLA 112O.30

|-1 04 P

PT 1102.

107 -Luchtbehandeling PTHOZJM

Menuzone's: Deelproces Luchtbehandeling

0701
V»n*Hator

Ta* VLA 1120.00

fcmiu M«»<m ;
o : • • • . . ion%
SnSJjĵ O '̂HJ?

A«ml nuarFD: 100 %

mn aam u n • '
«M. 0[
MM |

l

Hand aanot. FO: 90 %
Setp. PID-reo : 40 Pa

l-faclor 100 100

O..*.!»** • j'

«-«!«• |

^1

10701 A
Ventilator

TW VLA 1120.00

UrgjM/nMmm:

TrtMPDogoko |

!

l

^J

10702
AMuttcr ' '

«ctarti«arta«: : :

MUak̂ n: ' •',.;.

«*• .;•<?;-
HÜMI.M -

H»I*M ,-.^-t

PutMdd: 2 ««
Pauze-H)d: 4 !: a»c

Beglntgdreg.: oejpo '

• ;• ' '; ..
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-AJ

10703
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tmutmymt

UoBrtfnMuronl:
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^J
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Tas;PT110?.34 j

l
jUlnnHumüou |
-200 Opk

i

i
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TwFC1100_00

AfzulghgteUngL | Hl |

FC 100.00 Stor püTI
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10706

T« ASW 1120.12

A8W12Puls-tlJd: D min
ASW12Pluze-IUU:0 roh
A8W22 Puls-tijd: O mm
ASW 22 Pauzs-tljd: O min
ASW32 Pul»-IIJd: O min
A8W32 PauzMiJd: O min

0|

Pute-flld: 2
Pauzs-llJO: 1

min
min
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10707

P»uza-lljd:

10708
SpRMhMulter
iwASW 1120.32

ASW 12 Palm* O
ASW 12 Pauze-Uit O min
ASW22 Puit-lijd: O mm
ASW 22 Piuzt-tlKf O mm
ABW 32 Puls-t Jd: O ml»
ASW32 Pauze-HH: O mm

Pul8-t|Jd: 2 min
Pauze-tijd: 1 min

Zone 108: Deelproces Algemeen

Automaten 8BR1/LKV
«tl-mMorl D

sWI-IMianlIInt. •

• 2 D
MT •

SBRI-PtC-utBIfWB D
9BR1
UW

108 - Algemeen
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Menuzone's: Deelproces Algemeen

10801

Bittert) Pl£ OK •
PLCRUN •
C»cmst||d: 40 mnc

10802
OpitutfHoratirt

Shutdown

NC-bedryf actlet •
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Bijlage 10:GENUSD Detail beschrijving dialoog varianten

In onderstaande tabellen zijn alle beschikbare dialoog varianten gedetaileerd uitgeschreven. In
de beschrijving staat naast een layout van de knoppenbalk een definitie van de acties behorende
bij de dialoogknoppen. Bij de acties staat aangegeven welke uitgang van de GENUSD-O wordt
aangestuurd. Tussen haakjes staat de bijbehorende bitnaam in Operate11 vermeld (deze naam
wordt in de Visual basic routine gebruikt).

Dialoog variant VO

Geen dynamische knoppen , er is dan geen bediening mogelijk.

Dialoog variant V1 / V1M56 / V1M78

0 Hand

O

Hand

Actie: C1 mode

Actie: MAN mode

C1 = 1 (MORD_09 = 1 )

MAN=1 (MORD_04 = 1)

Dialoog variant V2 / V2M56 / V2M78

Auto 0 Hand

Auto Actie: AUTO mode AUTO = 1 (MORD_05 = 1

0 Actie: C1 mode C1 = 1 (MORD_09 = 1 )

Hand Actie: MAN mode MAN = 1 (MORD_04 = 1)
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q variant V3

Auto 0

Auto Actie: AUTO mode AUTO = 1 (MORD_05 = 1

Dialoo

0 Actie: C1 mode

q variant V4 / V4M278

Auto 0

Hand L

C1 = 1 (MORD_09 = 1 )

aag Hand Hoog

Auto Actie: AUTO mode AUTO = 1 (MORD_05 = 1

Dialoo

0 Actie: C1 mode

Hand Laag Actie: M1 mode

Hand Hoog Actie: M3 mode

q variant V5

Auto 0

Hand L

C1 = 1 (MORD_09 = 1 )

MAN = 1 (MORD_01 = 1)

MAN = 1 (MORD_03=1)

aag Hand Hand Hoog
miHHon

Auto Actie: AUTO mode AUTO = 1 (MORD_05 = 1

0 Actie: C1 mode

Hand Laag Actie: M1 mode

Hand Midden Actie: M2 mode

Hand Hoog Actie: M3 mode

C1 = 1 (MORD_09 = 1 )

M1 = 1 (MORD_01 = 1)

M2=1 (MORD_02_=1)

M3= 1 (MORD_03 = 1)
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Dialooa variant V6

Zie dialoog variant V10

Auto 0

Auto

0

Hand Vast

Toeren Instel

Hand Vast Toeren instel

Actie: Auto mode AUTO = 1 (MORD_05 = 1

Actie: C1 mode C1 = 1 (MORD_09 = 1

Actie: Man mode MAN = 1 (MORD_04 = 1)

Actie: M2 mode M2 = 1 (MORD_02 = 1)

Dialoog variant V7

Auto

Dicht

Auto

Open

Dicht

Open

Actie: AUTO mode AUTO = 1 (MORD_05 = 1

Actie: MAN mode MAN = 1 (MORD_04 = 1)

Actie: BLK mode BLK = 1 (MORD_06 = 1)

Dialooa variant V8 / V8M13 / V8M56

Auto 0

Dicht

Auto

0

Open

Dicht

Open

Actie: AUTO mode AUTO = 1 (MORDJ35 = 1

Actie: C1 mode C1 = 1 (MORD_09 = 1

Actie: MAN mode MAN = 1 (MORD_04=1)

Actie: BLK mode BLK = 1 (MORD_06 = 1)
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Dialoog variant V9 / V9M78

0

1

2

3

0 1 2 3

Actie: C1 mode C1 = 1 (MORD_09 = 1 )

Actie: M1 mode M1 = 1 (MORD_01 = 1

Actie: M2 mode M2 = 1 (MORD_02 = 1)

Actie: M3 mode M3 = 1 (MORD_03 = 1)

Dialoog variant V10

Auto

Auto

0

Hand Vast

Toeren Instel

0 Hand Vast Toeren instel

Actie: Auto mode AUTO = 1 (MORD_05 = 1

Actie: C1 mode C1 = 1 (MORD_09 = 1

Actie: Man mode MAN = 1 (MORD_04 = 1 )

Actie: M2 mode M2 = 1 (MORD_02 = 1)

Dialoog variant V1 1

Geen Vrijgave Vrijgave

Vrijgave

Geen Vrijgave

Actie: MAN mode

Actie: C1 mode

Man = 1 (MORD_04 = 1 )

C1 = 1 (MORD_09 = 1 )
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Dialoog variant V1 2

0

1

2

3

Hand

0 1

Hand

Actie: C1 mode

Actie: M1 mode

Actie: M2 mode

Actie: M3 mode

Actie : Man mode

2 3

C1 = 1 (MORD_09 = 1 )

M1 = 1 (MORD_01 = 1

M2=1 (MORD_02 = 1)

M3= 1 (MORD_03 = 1)

MAN=1 (MORD_04)

11-37



Hogeschool
van Utrecht Zuiveringsschap

Sharon Integratie

Hollandse Eilanden en Waarden

Bijlage 11: voorstel bedieningsdialoog driewegklep

Voor de AZN 1140-11, een driewegklep met als bedienmogelijkheden:
Tank 1 en 2 Jank 2 en 1 Jank 1 of Tank 2
zal een nieuwe bedieningsdialoog moeten worden geschreven.

Voorstel:

1 2 3 4

1
2
3
4

Actie: Man mode
Actie: M1 mode
Actie: M2 mode
Actie: M3 mode

MAN=1 (MORD_04)
M1 = 1 (MORD_01 = 1 )
M2 = 1 (MORD_02 = 1)
M3=1 (MORD_03 = 1)

Figuur 11-1: voorstel nieuwe bedieningsdialoog

Dit voostel is gebaseerd op dialoog variant V12.

Om de dialoog ook in andere situaties in te kunnen zetten wordt gebruik gemaakt van
cijfers voor de verschillende keuzemogelijkheden. In het bedienplaatje kan een tekstblok
worden geplaatst met daarin de koppeling tussen de gekozen optie en de daaraan
gekoppelde functie.

Keuze opties
1 Tank 1 en 2
2 Tank 2 en 1
3 Tank 1
4 Tank 2

Figuur 11-2: voorbeeld tekstblok bedieningsdialoog

Voor gebruik van deze dialoog zal ook de template van het betreffende display element
moeten worden aangepast, zodanig dat de gekozen bedientoestand middels een suffix
boven het element wordt aangegeven.
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Bijlage 12: integratie bedieningsdialogen

tagnummer

PTC 11 00-10

PTC 11 00-20

B 1101-00
PLB 11 10-10

PLB 11 10-20

B 1102-00
PIC 11 02-10

PIC 11 02-20

MRR 11 02-10

MRR 11 02-20

ALB 11 02-07
ATI 11 02-07
ALB 11 02-08
ATI 1102-08
ALB 11 02-09
ATI 11 02-09
ALB 11 02-10
ATI 11 02-10
ALB 11 02-11
ATI 1102-11
ALB 11 02-12
ATI 1102-12
ALB 11 02-1 3
ATI 1102-13
ALB 1102-14
ATI 1102-14
PME 11 30-00
ATM 11 30-00
ADM 11 30-00

PLM1132 00
PRR 11 03-10

PRR 11 03-20

PRK 11 03-00
PBW 11 03-00

ARW1103_00

PCL 11 50-00

ATCL 11 50-00

PNA 11 40-00
AZN 11 40-11

ATN 11 40-00
ATN 11 40-10

beschrijving

Centraat toevoerpompen

Centraat toevoerpompen

Monstername influent
Beluchtingscompressors

Beluchtingscompressors

Monstername effluent
Ejectiewaterpompen

Ejectiewaterpompen

Mengers reactor TRR
1102 00
Mengers reactor TRR
1102 00
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
ejecteurbeluchter
Methanol doseerpomp
vulafsluiter Methanoltank
dampretourafsluiter
Methanoltank
Lekwaterpomp vuilwaterput
Recirculatie koelpompen
reactor
Recirculatie koelpompen
reactor
Recirculatie koelpomp
Bedrijfswaterpomp

Regelafsluiter Verwarmen
Reactor
Chloorbleekloog
doseerpomp
vulafsluiter
Chloorbleekloogtank
Natronloog doseerpomp
Driewegklep
natronloogdosering keuze
natronloogtank
Vulafsluiter Natronloogtanks
Keuze-afsluiters TNA
1140 10

bediening huidig op Sharon BBS

Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Hand - Uit - Auto
Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Hand - Uit - Auto
Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Hand - Uit - Auto

Hand - Uit - Auto

Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand - Uit - Auto
nvt
nvt

nvt
Hand - Uit - Auto

Hand - Uit - Auto

Hand - Uit - Auto
Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Uit - Auto

Hand - Uit - Auto

nvt

Hand - Uit - Auto
Tank keuze natronloogdosering: Tank 1
en 2 - Tank 2 en 1 - Tank 1 - Tank 2

nvt
nvt

bediendialoog ABB
systeem
V6/V10

V6/V10

V2
V6/V10

V6/V10

V2
V6/V10

V6/V10

V2

V2

V7 gezamenlijke
bediening
V7 gezamenlijke
bediening
V7 gezamenlijke
bediening
V7 gezamenlijke
bediening
V7 gezamenlijke
bediening
V7 gezamenlijke
bediening
V7 gezamenlijke
bediening
V7 gezamenlijke
bediening
V2

V2

V2

V2
V6/V10

V3

V2

V2
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tagnummer

ATN 11 40-20

VLA 11 20-00

KLM 110-00

ASW1120-12
ASW 11 20-22
ASW 11 20-32
Bedieningspaneel
vulprocedure
methanol
Bedieningspaneel
vulprocedure
chloorbleekloog
Bedieningspaneel
vulprocedure
natronloog

beschrijving

Keuze-afsluiters TNA
1140 20
Afzuiging reactor

afsluiter afzuigleiding
ventilatielucht
Sproeiafsluiters demisters
Sproeiafsluiters demisters
Sproeiafsluiters demisters

bediening huidig op Sharon BBS

nvt

Hand - Uit - Auto; In Hand bedrijf FO-
aansturing instelling op BBS [O..100%]
Hand Open - Hand Dicht - Auto

Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Hand Open - Hand Dicht - Auto
Vrijgave vullen methanoltank(s) (SET /
RESET)

Vrijgave vullen chloorbleekloogtank(s)
(SET / RESET)

Vrijgave vullen natronloogtank(s) (SET /
RESET)

bediendialoog ABB
systeem

V6/V10

V7

V7
V7
V7
V11

V11

V11
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Bijlage 13: object display GENUSD

Het object display van de GENUSD is specifiek voor ZHEW aangepast. In onderstaande figuur is
o.a. aangegeven welke GENUSD-pootjes er in het object display worden gepresenteerd.

Header Area

MAX
SPMAX

Curve Area

MIN ————
SPMIN ,

Indicatie
Area "*

M1
M2
M3
MAN
AUTO
IND2
IND3
IND4
STBY

ALQ1
ALQ2
ALF1
ALF2
ALF3
ALF4
ALF5
ALF6

Alarm
f Area

INTL1~1
IND1 l Interlock
BLK [Area
INTL3J

Status en
^blokkering

Area

, / ,\i,-r

MV MV2 SP
UNITSP

De header-area:
Hierin zijn de naam, de beschrijving , proces sectie en class opgenomen.

De Alarm-area:
Hierin staan de individuele alarmen aangegeven met hun eventuele blokkeringen. De teksten in
het object display zijn afgeleid van de op het database ingestelde treat.

De interlock-area:
Hierin staan de interlocks van het element aangegeven.

De status- en blokkering-area:
Hierin zijn enkele algemene zaken mbt het element opgenomen zoals implemented, event block
en repeat fail block.

De Curve-area:
Hierin wordt daar waar van toepassing een trend gepresenteerd van de ampère meting van de
motor (MV), de waarde van de gemeten aansturing van de Freq. Omvormer behorende bij de
motoro (MV2) en /of het setpoint (SP, de gewenste aansturing van de Freq. Omvormer in Hand-
bedrijf).

De indicatie-area:
Hierin staan overige de status indicaties van het object.
Hier wordt tevens een numerieke weergave van de gemeten waarde en het setpunt
weergegeven.
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SP2 wordt gebruikt om de Unit van het SP op zowel de faceplate als het Object display in te
stellen.
Als SP2 = 1 dan wordt voor de unit van het Setpoint mNAP ingevuld, is SP2 = 2 dan Hz voor alle
overige instellingen van SP2 wordt voor deze eenheid % ingevuld.
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Bijlage 14: voorbeeld display element

AIOV01

Elementnaam: AIOV01

Symbool

Functionele beschrijving
Dit symbool stelt een analoge ingang voor.
Het presenteert de tagnaam en de waarde in de vorm van een bargraph.

In onderstaande tabel is de werking van het element opgenomen.

Status Symboolweergave
Element in controller niet beschikbaar
(Bijvoorbeeld Node in configuratiemode of de
verbinding via MB300 functioneert niet)
Alarm tgv limiet niet geaccepteerd

Alarm tgv limiet geaccepteerd

Signaal fout niet geaccepteerd
Signaal fout geaccepteerd
Geen storing
Selectie vanaf Faceplate
Block input vanaf Faceplate
Block alarm vanaf Faceplate

Block printout vanaf Faceplate

Rood vlak met hierin een wit kruis over de gehele
afmeting van het symbool exclusief de bargraph.

Tagnaam en bargraph, ROOD knipperend,
betreffende limietpresentatie ROOD .
Tagnaam en bargraph, ROOD continu, betreffende
limietpresentatie ROOD .
Tagnaam en bargraph, ROOD knipperend
Tagnaam en bargraph, ROOD continu
Tagnaam en bargraph, GROEN
Tagnaam WIT, bargraph WIT kader
Tagnaam GEEL, bargraph GEEL kader
Tagnaam GEEL, bargraph GEEL kader,
limietpresentatie GEEL.
Tagnaam GEEL, bargraph GEEL kader

Prioriteiten:
• Rood heeft een hogere prioriteit dan groen

De streepjes in het presentatie-element stellen de limieten voor. Op het database-element (Al)
kan aangegeven worden of de limieten gebruikt worden.

Nr Beschrijving Presentatie Conditie Opmerkingen
1

2a

2b

2c

Tagnaam

Bargraph value

Bargraph kader

Limietpresentatie

Wit
Geel
Rood knipperend
Rood
Groen
Rood "???"
Groen, balk
Wit
Geel
Niet zichtbaar
Geel

Selected = 1
Blocked = 1
Unack = 1
Disturb = 1
-
Error = 1
Value
Selected = 1
Blocked = 1
-
AL BLK = 1

Object locked
Object blocked
Unacknowledged Alarm
Alarm
-
Signal Error
-
Object locked
Object blocked
-
Limietalarm geblokkeerd
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Rood
Niet zichtbaar

Value </> limiet
EN Lx = 0

Limiet over/onderschreden
Limiet niet geactiveerd

De condities staan op volgorde van prioriteit.

GURP1/Fan01_right_left

Elementnamen: GURP1/Fan01_right_left

Symbool

Functionele beschrijving
Dit symbool presenteert het database element GENUSD in de vorm van een pomp / ventilator
rechts of links georiënteerd. Dit symbool wordt gebruikt om de status van een pomp / ventilator te
presenteren. De oriëntatierichting van de pomp / ventilator is in het display-element zelf in te
stellen.

In onderstaande tabel is de werking van het element opgenomen.

Status Symboolweergave
Element in controller niet beschikbaar
(Bijvoorbeeld Node in configuratiemode of de
verbinding via MB300 functioneert niet)
Storing niet geaccepteerd
Storing geaccepteerd
Geen storing
In bedrijf (MAN =1)
Uit bedrijf (MAN = 0)
Klep niet Open en niet Dicht (AUTO = 1 )
Blokkering vanuit het proces (BLK = 1 )
Niet Paraat of hulpwerktuig in bedrijf
(STBY=1)
In bedrijf Hoog toeren (M3 =1 )
In bedrijf Midden toeren (M2 = 1)
In bedrijf Laag toeren (M1 = 1)
Niet Centraal bedienbaar (INTL1 = 1)
Niet Auto-keuze vanaf BBS (IND1 = 1)
Blokkering vanuit de faceplate
Selectie (Object lock) vanuit de faceplate

Rood vlak met hierin een wit kruis over de gehele
afmeting van het symbool.

Symbool, ROOD knipperend
Symbool, ROOD continu
Symbool GROEN continu
Symbool ingekleurd
Symbool niet ingekleurd, alleen kader
Knipperend GROEN blokje, naast Symbool
Suffix "V" GEEL
Suffix "P" GROEN

Suffix "H" GROEN
Suffix "M" GROEN
Suffix "L" GROEN
Suffix "D" BLAUW
Suffix "C" BLAUW
Symbool GEEL kader, suffix "B" GEEL
Symbool WIT kader

Prioriteiten:
• Rood heeft een hogere prioriteit dan groen
• Van de suffixen L, M, H, P en V, heeft suffix V de hoogste prioriteit
• Van de suffixen C en D, heeft suffix D de hoogste prioriteit
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2 3 4

Nr Beschrijving Presentatie Conditie Opmerkingen
^a
1b

1c

2

3

4

5

Symbool Frame
Symbool

Symbool vulkleur

Label 1

Label 2

Label 3

Symbool

Wit
Geel

Rood knipperend
Rood
Groen
Rood knipperend

Rood

Groen
Achtergrondkleur
Blauw knipperend
"D"
Blauw knipperend
"C"
-
Geel "V"
Groen "P"
Groen "H"
Groen "M"
Groen "L"
-
Geel "B"

-
Groen knipperend
vierkant blokje

Selected = 1
Alarm Blocked
OR
Print Blocked
OR
Event blocked
= 1
Unack =1
Disturb =1
-
Unack =1 AND
Man= 1
Disturb =1
AND Man =1
Man = 1
Man = 0
INTLU1 = 1

IND1 = 1

-
BLK=1
STBY = 1
M3 = 1
M2 = 1
M1 = 1
-
Alarm Blocked
OR
Print Blocked
OR
Event blocked
= i
-
Auto =1

Object locked
Object blocked

Unacknowledged alarm
Alarm
-
Unacknowledged alarm en
object in bedrijf/open
Alarm en object in bedrijf
/open
Object in bedrijf/open
Object niet in bedrijf/ dicht

Object procesvergrendeld
Object paraat
Object Hoog
Object midden
Object laag

Object geblokkeerd uit
faceplate

Object niet open en niet
dicht (tussenpositie)

De in de procesplaatjes gebruikte elementen zijn afgeleid van deze display-elementen en zijn
binnen de gehele applicatie hetzelfde. Indien noodzakelijk hoeft dus alleen de Template
aangepast te worden om alle elementen die gebruik maken van deze template te wijzigen.
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Bijlage 15 :Operate IT Display-elementen

In de onderstaande tabel zijn de displayelementen opgenomen welke gebruikt worden in de
Operate IT applicatie op de Operator Stations van Dokhaven en Sluisjesdijk. In de kolom "Naam"
staan de namen van de displayelementen. Tussen haakjes is aangegeven van welke applicatie
het betreffende element oorspronkelijk is afgeleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
oorspronkelijke Masterview applicaties Dokhaven en Sluisjesdijk. In de kolom "Symbool" staat is
een korte omschrijving van het symbool weergegeven. In de kolom "database type" is
aangegeven welke AC400 database-elementen aan deze display-elementen kunnen worden
gekoppeld.

Naam

AIGR01 (SLDK)
AIOV01 (DOKH)
AIOV01 1 (DOKH)
AIOVVAL (SLDK)
AIVUG01 (DOKH/SLDK)
AIVUG02 (DOKH)

AOGR01 (SLDK)
AOOV01 (DOKH)
AOVNG02 (DOKH)
AOVUG02 (DOKH/SLDK)

DIBLOK.DESCR (DOKH)
DICIRCLE (SLDK)
DIDIAMOND (SLDK)
DIGOINSP (DOKH)
DIGR01 (SLDK)
DIGR02 (SLDK)
DIHBG02 (DOKH/SLDK)
DIJHELP (DOKH)
DIHG (DOKH)
DIKR (DOKH)
DILUIK2 (DOKH)
DIOV01 (DOKH/SLDK)
DIRECIRC (DOKH)
DI_SS (DOKH)
DIVBG02 (DOKH/SLDK)
DIVG (DOKH)
IndicatorBoxOt (DOKH/SLDK)

IndicatorTextOl t.b.v. DAT(B)
(DOKH)
NumericOl t.b.v. DAT(I)
(DOKH/SLDK)

Symbool

Tagnaam, numerieke waarde, eenheid
Tagnaam, bargraph
Tagnaam, numerieke waarde, eenheid
Tagnaam, numerieke waarde
Numerieke waarde, eenheid
Numerieke waarde, eenheid

Tagnaam, numerieke waarde, eenheid
Tagnaam, bargraph
Numerieke waarde
Numerieke waarde, eenheid

Indicatieblokje, tagnaam
Cirkel
Ruit
Tagnaam
Tagnaam, indicatieblokje
Tagnaam, ON/OFF
Indicatieblokje
Tekst 'H'
Presentatie deur open/dicht
Klepregister
Indicatieblokje
Tagnaam, indicatieblokje
Tekst 'Recirculatie'
Tagnaam, indicatieblokje
Indicatieblokje
Presentatie deur open/dicht
Indicatieblokje

Boolean

Integer

Database type

Al / AIC

Al / AIC

Al / AIC
Al / AIC
Al / AIC
Al / AIC

AO / AOC
AO/AOC
AO / AOC
AO / AOC

Dl / DIC
DI/DIC
Dl / DIC
DI/DIC
Dl / DIC

DI/DIC
Dl / DIC
DI/DIC
DI/DIC
DI/DIC
Dl / DIC
DI/DIC
Dl / DIC

DI/DIC
Dl / DIC
DI/DIC
Dl / DIC

DAT(B)

DAT(I)
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Naam

NumericOl t.b.v. DAT(R) (DOKH)

DOGR01 (SLDK)
DOGR02 (SLDK)
DOOV01 (DOKH)

GUBLOK (DOKH)
GUGMHR (SLDK)
GUGR01 (DOKH/SLDK)
GUGR011 (DOKH)
GUGRCOM1 (DOKH)
GUHK (DOKH/SLDK)
GUHKI2 (DOKH)
GUHK1_SLDK (SLDK)
GUHK2 (DOKH)
GUHK3 (DOKH/SLDK)
GUOP1OP2(DOKH)
GUOX1 (DOKH/SLDK)
GUOX2 (DOKH)
GUPRES (DOKH)
GURP1/Fan01 right left
(DOKH/SLDK)
GUSCHAK (SLDK)
GUVK (DOKH)
GUVK1 (DOKH)
GUVK1_SLDK (SLDK)
GUVK2 (DOKH)
GUVK3 (DOKH/SLDK)
GrpCommando (DOKH)

PumpOI right left sldk/Fan01 ri
ght_left_sldk (SLDK)
PumpOI right left vr/Fan01 righ
t_left_vr (DOKH)
PumpOI up down/Fan01 up do
wn (DOKH)
PumpOI up down sldk/Fan01 u
p_down_sldk (SLDK)
Pump02 right Ieft/Fan02 right Ie
ft (DOKH/SLDK)
Pump02 up down/Fan02 up do
wn) (DOKH)

Register02_horizontal (DOKH)
Register03_horizontal (DOKH)

Symbool

Real

Tagnaam, indicatieblokje
Tagnaam, ON/OFF
Tagnaam, indicatieblokje

Indicatieblokje
Presentatie element < >
Tagnaam, ON/OFF
Tagnaam, indicatieblokje
Groepscommando
Afsluiter horizontaal
Afsluiter horizontaal
Afsluiter horizontaal
Afsluiter horizontaal
Afsluiter horizontaal
Tekst OP 1/OP2
Motor
Motor
Presentatie suffixen
Pomp links/rechts

Schakelaar
Afsluiter vertikaal
Afsluiter vertikaal
Afsluiter vertikaal
Afsluiter vertikaal
Afsluiter vertikaal
Groepscommando

Pomp links/rechts

Pomp links/rechts

Pomp op/neer

Pomp op/neer

Pomp links/rechts

Pomp op/neer

Klepregister horizontaal
Klepregister horizontaal

Database type

DAT(R)

DO / DOC
DO / DOC
DO / DOC

GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD

GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD

GENUSD

GENUSD

GENUSD

GENUSD

GENUSD

GENUSD

GENUSD
GENUSD
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Naam

Register04_horizontal (DOKH)
Register02_vertical (DOKH)
Register03_vertical (DOKH)
Register04_vertical (DOKH)

IndicatorOI/CurrStepNumberNam
e01 t.b.v. SEQ (SLDK/DOKH)

Symbool

Klepregister horizontaal
Klepregister vertikaal
Klepregister vertikaal
Klepregister vertikaal

Presentatie element sequence

Database type

GENUSD
GENUSD
GENUSD
GENUSD

SEQ
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Bijlage 16: voorstel nieuw display element
Om onderstaande functionaliteit die in de huidige Sharon applicatie wordt gebruikt op een
overzichtelijke manier in een nieuw te maken procesplaatje op te nemen is het zinvol een nieuw
display element te ontwikkelen.

Signalering van het schakelniveau van metingen middels een letter en verkleuring van het kader
om deze letter. (Indien van toepassing worden schakelpunten (LL, L, H en HH) in hetzelfde kader
als de meetwaarde gepresenteerd. In principe worden deze schakelpunten in een blauwe
tekstkleur gepresenteerd. Wanneer het schakelpunt gerelateerd is aan een alarm, wordt er
echter een rode tekstkleur gebruikt.)

Deze nieuw te ontwikkelen functionaliteit heb ik vertaald in de volgende display-elementen.

AILIM01

Elementnaam: AILIM01

Symbool

É
Functionele beschrijving
Dit symbool stelt een analoge ingang voor.
Het geeft aan of de ingestelde limieten (L2, LI, Hl, H2) actief zijn.

In onderstaande tabel is de werking van het element opgenomen.

Status Symboolweergave
Element in controller niet beschikbaar
(Bijvoorbeeld Node in configuratiemode of de
verbinding via MB300 functioneert niet)
Alarm tgv van limiet niet geaccepteerd
Alarm tgv limiet geaccepteerd
Event tgv limiet
Signaal fout niet geaccepteerd
Signaal fout geaccepteerd
Geen storing
Selectie vanaf Faceplate
Block input vanaf Faceplate
Block alarm vanaf Faceplate
Block printout vanaf Faceplate
Gemeten waarde boven H2
Gemeten waarde boven H1
Gemeten waarde onder L1
Gemeten waarde onder L2

Rood vlak met hierin een wit kruis over de gehele
afmeting van het symbool.

waarde ROOD knipperend
waarde ROOD
waarde BLAUW
ROOD knipperend, waarde: "?"
BLAUW, waarde: "?"
waarde: " "
letter WIT kader
GEEL kader waarde
GEEL kader waarde
GEEL kader waarde
Waarde "HH"
Waarde "H"
Waarde "L"
Waarde "LL"
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Nr Beschrijving Presentatie Conditie Opmerkingen
ïa

1b

1c

Value Frame

Value

Value > H2
Value > H1
L1 < Value < H1
Value < L1
Value < L2

Wit
Geel
Niet zichtbaar
Rood knipperend
u*-\n

Rood "?"
Rood knipperend

Rood
Blauw
"HH"
"H"
(( K

"L"
"LL"

Selected = 1
Blocked = 1
-
Error = 1 ,
UNACK = 1
Error = 1
Disturb = 1 ,
UNACK = 1
Disturb = 1
-

Object locked
Object blocked
-
Signal Error, niet
acknowledged
Signal Error
Alarm, niet acknowledged

Alarm
-

De condities staan op volgorde van prioriteit.
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AILIM02

Elementnaam: AILIM02

Symbool

TestAnaloogln

Functionele beschrijving
Dit symbool stelt een analoge ingang voor.
Het geeft de tagnaam en de numerieke waarde met eenheid weer. Het aantal decimalen komt van
het database-element.

In onderstaande tabel is de werking van het element opgenomen.

Status Symboolweergave
Element in controller niet beschikbaar
(Bijvoorbeeld Node in configuratiemode of de
verbinding via MB300 functioneert niet)
Alarm tgv van limiet niet geaccepteerd

Alarm tgv limiet geaccepteerd

Signaal fout niet geaccepteerd

Signaal fout geaccepteerd

Geen storing
Selectie vanaf Faceplate
Block input vanaf Faceplate
Block alarm vanaf Faceplate
Block printout vanaf Faceplate

Rood vlak met hierin een wit kruis over de gehele
afmeting van het symbool.

Tagnaam en limietmelding ROOD knipperend,
Numerieke waarde GROEN
Tagnaam en limietmelding ROOD, Numerieke
waarde GROEN
Tagnaam ROOD knipperend, Numerieke waarde
GROEN, waarde: "???"
Tagnaam GROEN, Numerieke waarde GROEN,
waarde: "???"
Tagnaam GROEN, Numerieke waarde GROEN
Tagnaam WIT, Numerieke waarde WIT kader
Tagn. GEEL, GEEL kader numerieke waarde
Tagn. GEEL, GEEL kader numerieke waarde
Tagn. GEEL, GEEL kader numerieke waarde

Op het database-element kan aangegeven worden of de limieten vanaf de faceplate in te stellen
zijn. Wanneer de gemeten waarde boven/onder een van de ingestelde limieten (L2, L1 of H1,
H2) komt wordt de suffix "LL", "L", "H", "HH" (BLAUW) gepresenteerd.
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Nr Beschrijving Presentatie Conditie Opmerkingen
1

2

3a

3b

3c
4

Tagnaam

Label 1

Value Frame

Value

Aantal decimalen
Unit

Wit
Geel
Rood knipperend
Rood
Groen
Rood knipperend
Rood
HH blauw
H blauw
L blauw
LL blauw
Wit
Geel
Niet zichtbaar
Groen ???
Groen

Rood
Groen

Selected = 1
Blocked = 1
Unack = 1
Disturb = 1
-
Unack = 1
Disturb = 1
Value > H2
Value > H1
Value < L1
Value < L2
Selected = 1
Blocked = 1
-
Error = 1
-
DEC
"UnitMV"
UNIT

Object locked
Object blocked
Unacknowledged Alarm
Alarm
-
Unacknowledged Alarm
Alarm
Limiet overschrijding
Limiet overschrijding
Limiet overschrijding
Limiet overschrijding
Object locked
Object blocked
-
Signal Error
-
Uit controller
Geen contact met controller

De condities staan op volgorde van prioriteit.
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huidige alarm/meld tekst huidige nieuwe te suffix soort treat treat tekst
instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

PTC1100JO

PTC1100JO

PTC1100_10

PTC1100_10

PTC1100JO

PTC1100JO

LT1100_01

LT1100_01

FT1101_04

FT1101_04

B 1101

FPC1101_00

PLB1110_10

PLB1110_10

PLB1110_10

PLB1110JO

PLB1110JO

PLB1110JO

PLB1110JO

PLB1110JO

PLB1110JO

PLB1100JO

PLB1100_10

PLB1110_20

Storing ststr / therm centraat
toevoerpomp
Werkschakelaar uit centraat
toevoerpomp
ACOF centraat toevoerpomp

Storing 24V spanning
centraat toevoerpomp
Storing therm istor centraat
toevoerpomp
Storing FO centraat
toevoerpomp
Storing nivometing
Centraatkelder
Signaalbewaking nivometing
Centraatkelder
Storing flowmeting
centraattoevoer
Signaalbewaking flowmeting
centraattoevoer
Storing monstername
apparaat influent
Storing filter na
centraatpompen
Storing ststr / therm
compressor
Storing thermistor
compressor
Storing FO compressor

Werkschakelaar uit
compressor
Storing 24 volt spanning
compressor
Zuigdruk compressor te laag

Persdruk compressor te hoog

Temperatuur omkasting te
hoog compressor
ACOF compressor

Signaalbewaking gemeten
aanst. FO (M)
Signaalbewaking gemeten
stroom (M)
Storing ststr / therm
compressor

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

melding

niet urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

melding

niet
urgent

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

di

ai

di

ai

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

ai

ai

genusd

D

D

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

value

error

value

error

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

error

error

alarm

49

49

49

49

49

72

74

72

74

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

4

4

49

thermisch

ACOF

thermisch

temperatuur

algemeen

alarm

alarm

alarm

alarm

algemeen

algemeen

thermisch

temperatuur

algemeen

thermisch

zuigdruk

persdruk

temperatuur

ACOF

alarm

alarm

thermisch
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huidige nieuwe te suffix soort treat treat tekst
instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

PLB1110_20

PLB1110_20

PLB1110_20

PLB1110_20

PLB1110_20

PLB1110_20

PLB1110_20

PLB1110_20

PLB1100_20

PLB1100_20

VLA1110_10

VLA1110_20

VLA1110_11

VLA1110_21

B 1102

Ql 1102_25

QI1102_25

PIC1102JO

PIC1102JO

PIC1102JO

PIC1102_10

PIC1102_10

PIC1102JO

PIC1102JO

PIC1100JO

Storing thermistor
compressor
Storing FO compressor

Werkschakelaar uit
compressor
Storing 24 volt spanning
compressor
Zuigdruk compressor te laag

Persdruk compressor te hoog

Temperatuur omkasting te
hoog compressor
ACOF compressor

Signaalbewaking gemeten
aanst. FO (M)
Signaalbewaking gemeten
stroom (M)
vliet paraat ventilator
buitenomkasting
vliet paraat ventilator
buitenomkasting
Niet paraat ventilator
binnenomkasting
vliet paraat ventilator
binnenomkasting
Storing monstername
apparaat effluent
NH4 concentratie effluent te
lang H
NH4 concentratie effluent HH

Storing ststr / therm
ejectiewaterpomp
Storing thermistor
ejectiewaterpomp
Storing FO ejectiewaterpomp

Werkschakelaar uit
ejectiewaterpomp
Storing 24 volt spanning
ejectiewaterpomp
ACOF ejectiewaterpomp

Water in olie

Signaalbewaking gemeten
aanst. FO (M)

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

melding

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

ai

ai

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

die

ai

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

ai

D

D

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

error

error

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

value

limit

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

error

49

49

49

49

49

49

49

4

4

49

49

49

49

49

72

74

49

49

49

49

49

49

4

temperatuur

algemeen

thermisch

zuigdruk

persdruk

temperatuur

ACOF

alarm

alarm

hulpwerktuig

hulpwerktuig

hulpwerktuig

hulpwerktuig

algemeen

alarm

alarm

thermisch

temperatuur

algemeen

thermisch

ACOF

wat.in.olie

alarm
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instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

PIC1100JO

PIC1102_20

PIC1102_20

PIC1102_20

PIC1102_20

PIC1102_20

PIC1102_20

PIC1102_20

PIC1100_20

PIC1100_20

PT1102_26A

PT1102_26B

PT
1102 26A/26
B
PT
1102 26A/26
B
PT
1102 26 A/26
B
PT
1102 26 A/26
B
PT
1102 26A/26
B
MRR
1102_10
MRR
1102JO
MRR
1102JO
MRR
1102JO
MRR
1102JO
MRR
1102_20

Signaalbewaking gemeten
stroom (M)
Storing ststr / therm
ejectiewaterpomp
Storing thermistor
ejectiewaterpomp
Storing FO ejectiewaterpomp

Werkschakelaar uit
ejectiewaterpomp
Storing 24 volt spanning
ejectiewaterpomp
ACOF ejectiewaterpomp

Water in olie

Signaalbewaking gemeten
aanst. FO (M)
Signaalbewaking gemeten
stroom (M)
Signaalbewaking drukmeting
ejectiewater
Signaalbewaking drukmeting
ejectiewater
Storing beide drukmetingen
ejectiewater

Druk in ejectiewater L

Druk in ejectiewater H

Verschil druk meetwaarden te
groot

Verschil druk meetwaarden
zeer groot

Storing ststr / thermisch
menger
Werkschakelaar uit menger

Storing 24 volt spanning
menger
ACOF menger

Water-in-olie

Storing ststr / thermische
menger

melding

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

melding

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

niet
urgent

niet
urgent

niet
urgent

niet
urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

ai

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

ai

ai

ai

ai

die

ai

ai

die

die

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

D

D

error

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

error

error

error

error

value

limit

limit

value

value

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

4

49

49

49

49

49

49

4

4

74

74

72

74

74

72

72

49

49

49

49

49

alarm

thermisch

temperatuur

algemeen

thermisch

ACOF

wat.in.olie

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

thermisch

thermisch

ACOF

wat.in.olie

thermisch
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instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

MRR
1102_20
MRR
1102_20
MRR
1102_20
MRR
1102_20
QT1102_29

QT1102_29

QT1102_30

QT1102_30

QT
1102_29/30
QT
1102_29/30
QT
1102_29/30
QT
1102_29/30
QT
1102_29/30
QT
1102_29/30
QT
1102_29/30
QT1102_27

QT1102_27

QT1102_28

QT1102_28

QT
1102_27/28
QT
1102_27/28
QT
1102_27/28
QT
1102_27/28
QT
1102_27/28
QT
1102_27/28

Werkschakelaar uit menger

Storing 24 volt spanning
menger
ACOF menger

Water-in-olie

Storing PH meting reactor

Signaalbewaking PH meting
reactor
Storing PH meting reactor

Signaalbewaking PH meting
reactor
Storing beide PH metingen
reactor
PH waarde HH
(afval vertraagd)
PH waarde H

PH waarde LL

PH waarde te lang LL

Verschil PH meetwaarden te
groot
Verschil PH meetwaarden
zeer groot
Storing O2 meting reactor

Signaalbewaking O2 meting
reactor
Storing O2 meting reactor

Signaalbewaking O2 meting
reactor
Storing beide O2 metingen
reactor
O2 waarde HH bij normale
aanvoer
O2 waarde H

O2 waarde L

O2 waarde L en niet beide
PLB's beschikbaar
O2 waarde LL

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

genusd

genusd

genusd

genusd

di

ai

di

ai

die

die

aic

aic

die

die

die

di

ai

di

ai

die

die

aic

aic

die

aic

D

alarm

alarm

alarm

value

error

value

error

value

value

limit

limit

value

value

value

value

error

value

error

value

value

imit

imit

value

imit

49

49

49

72

74

72

74

72

72

74

74

72

72

72

72

74

72

74

72

72

74

74

72

74

thermisch

ACOF

wat.in.olie

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm
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instelling instelling alarmeren treat nummer

database
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QT
1102_27/28
QT
1102_27/28
ALB1102_07

ATI1102_07

ALB1102_08

ATI1102_08

ALB1102_09

ATI 1102_09

ALB1102_10

ATI 1102JO

ALB1102_11

ATI 1102J1

ALB1102_12

ATI 1102J2

ALB1102_13

ATI 1102_13

ALB1102J4

ATI 1102J4

TT1102_31

TT1102_31

TT1102_32

TT1102_32

TT
1102_31/32
TT
1102_31/32
TT
1102_31/32

Verschil O2 meetwaarden te
groot
Verschil O2 meetwaarden
zeer groot
Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Looptijdbewaking

Storing temp. meting reactor

Signaalbewaking temp.
meting reactor
Storing temp. meting reactor

Signaalbewaking temp.
meting reactor
Storing beide temp. metingen
reactor
Temperatuur HH

Temperatuur te lang te hoog

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

die

die

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

di

ai

di

ai

die

aic

die

value

value

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

value

error

value

error

value

limit

value

72

72

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

72

74

72

74

72

74

72

alarm

alarm

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

looptijd

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm
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instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

TT
1102_31/32
TT
1102_31/32
TT
1102_31/32
TT
1102_31/32
TT1140_16

TT1140J6

PME
1130_00
PME
1130_00
PME
1130_00
LT1130_05

LT1130_05

LT1130_06

LT1130_06

LT
1130_05/06
LT
1130_05/06
LT
1130_05/06
LT
1130_05/06
LT
1130_05/06
LT
1130_05/06
FQIT
1130J1
FQIT
1130_11
LA1130_08

LA1130_09

LA1130_13

XA1130_12

Afkoelen temperatuur duurt te
lang
Temperatuur LL

Verschil Temp. meetwaarden
te groot
Verschil Temp. meetwaarden
zeer groot
Signaalbewaking
buitentemperatuurmeting
Te lage buitentemperatuur
(vorstbeveiliging)
Storing ststr / thermisch
m ethanoldoseerpom p
Maximale looptijd verstreken

Te lage opbrengst
methanoldoseerpomp
Storing nivometing
Methanoltank
Signaalbewaking nivometing
Methanoltank
Storing nivometing
Methanoltank
Signaalbewaking nivometing
Methanoltank
Storing beide nivomet.
methanoltank
Nivo methanoltank HH

Nivo L methanol bestellen

Nivo methanoltank LL

Verschil nivo meetwaarden te
groot
Verschil nivo meetwaarden
zeer groot
Storing flowmeting
Methanoldosering
Signaalbewaking flowmeting
Methanoldosering
Lekdetectie Methanolopslag

.ekdetectie
Methanoldoseerkast
Lekdetectie Methanol
eidingkoker
Alarm (HH) gasdetectie
Methanoldoseerkast

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
urgent

die

aic

die

die

di

di

genusd

die

die

di

ai

di

ai

die

aic

aic

aic

die

die

di

ai

di

di

di

di

value

limit

value

value

value

value

alarm

value

value

value

error

value

error

value

limit

limit

limit

value

value

value

error

value

value

value

value

72

74

72

72

72

72

49

72

72

72

74

72

74

72

74

74

74

72

72

72

74

72

72

72

62

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

thermisch

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm
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database
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XA1130J2

PA1160_01

PA1160_02

PA1160_03

PA1160_04

ATM1130JX)

ADM
1130_00

PLM 1132_00

PLM1132_00

PLM 1132_00

LA1132_00

PRR1103_10

PRR1103_10

PRR1103_10

PRR1103_10

PRR1103_20

PRR1103_20

PRR1103_20

PRR1103_20

PRK1103_00

PRK1103_00

PRK1103_00

PRK1103JX)

PBW
1103_00
PBW
1103_00

Vooralarm (H) gasdetectie
Methanoldoseerkast
Stikstofbew. res. cilinder druk
kleiner dan 6bar
Stikstofbew. druk groter dan
8bar
Stikstofbew. druk te groot -
ATS gesloten
Stikstofbew. druk kleiner dan
SOmbar
Looptijdbewaking vulafsluiter
methanoltank
Looptijdbewaking
dampret.afsluiter
methanoltank
Storing ststr/therm.
lekwaterpomp methanol
Werkschakelaar uit
lekwaterpomp methanol
Storing 24V spanning
lekwaterpomp methanol
Nivo in vuilwaterput
VWP1132_OOHH
Storing ststr / therm
recirculatie koelpomp
Werkschakelaar uit
recirculatie koelpomp
ACOF recirculatie koelpomp

Storing 24V spanning
recirculatie koelpomp
Storing ststr / therm
recirculatie koelpomp
Werkschakelaar uit
recirculatie koelpomp
ACOF recirculatie koelpomp

Storing 24V spanning
recirculatie koelpomp
Storing ststr / thermisch
koelpomp
Werkschakelaar uit koelpomp

Storing 24 volt spanning
koelpomp
ACOF koelpomp

Storing ststr / therm
bedrijfswaterpomp
Storing thermistor
bedrijfswaterpomp

urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

di

di

di

di

di

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

di

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

D

D

D

D

value

value

value

value

value

alarm

alarm

alarm

alarm

value

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

62

72

72

72

72

41

41

49

49

72

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

looptijd

looptijd

thermisch

thermisch

alarm

thermisch

ACOF

thermisch

thermisch

ACOF

thermisch

thermisch

thermisch

ACOF

thermisch

temperatuur
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database
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PBW
1103_00
PBW
1103_00
PBW
1103_00
PBW
1103_00
PBW
1103_00
PBW
1103_00
PBW
1103_00
TT1103_05

TT1103_03

TT1103_06

TT1103_06

TT1103_07

ARW
1103_00
ARW
1103_00
ARW
1103_00
ARW
1103_00
PCL1150_00

PCL1150_00

PCL1150_00

PCL1150_00

LT1150JO

LT1150_10

LT1150_20

LT1150_20

LT
1150JO/20

Storing FO
bedrijfswaterpomp
Werkschakelaar uit
bed rijf swaterpom p
Storing 24 volt spanning
bedrijfswaterpomp
ACOF bedrijfswaterpomp

Laag nivo bedrijfswater

Signaalbewaking gemeten
aanst. FO (M)
Signaalbewaking gemeten
stroom (M)
Signaalbewaking temp.
meting WWR
Signaalbewaking temp.
meting WWR
Signaalbewaking temp.
meting WWR
Temperatuur HH

Signaalbewaking temp.
meting WWR
Storing ststr / therm regeklep

Werkschakelaar uit regeklep

Storing 24 volt spanning
regelklep
Signaalbewaking gemeten
klepstand (M)
Storing ststr / therm
chloorbleekloog dos. pomp
Werkschakelaar uit
chloorbleekloog doseerpomp
ACOF chloorbleekloog
doseerpomp
Storing 24V spanning
chloorbleekloog dos. pomp
Storing nivometing
Chloorbleekloogtank
Signaalbewaking nivometing
Chloorbleekloogtank
Storing nivometing
Chloorbleekloogtank
Signaalbewaking nivometing
Chloorbleekloogtank
Storing beide nivomet.
Chloorbleekloogtank

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

melding

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

ai

ai

ai

ai

ai

ai

ai

genusd

genusd

genusd

ai

genusd

genusd

genusd

genusd

di

ai

di

ai

die

D

V

D

D

alarm

alarm

alarm

error

error

error

error

error

limit

error

alarm

alarm

error

alarm

alarm

alarm

value

error

value

error

value

49

49

49

4

4

74

74

74

74

74

49

49

4

49

49

49

72

74

72

74

72

algemeen

thermisch

ACOF

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

thermisch

thermisch

alarm

thermisch

ACOF

thermisch

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm
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database
element

LT
1150_10/20
LT
1150JO/20
LT
1150JO/20
LT
1150JO/20
LT
1150_10/20
LA1150_02

ATCL
1150_00
PNA1140_00

PNA1140_00

PNA1140_00

PNA1140_00

AZN1140_11

LT1140_04

LT1140_04

LT1140_06

LT1140_06

LT1140_05

LT1140_05

LT1140_07

LT1140_07

LT
1140_04/06
LT
114CMO/20
LT
1140_04/06
LT
1140_04/06
LT
1140_04/06

Nivo chloorbleekloogtank HH

Nivo L chloorbleekloog
bestellen
Nivo chloorbleekloogtank LL

Verschil nivo meetwaarden te
groot
Verschil nivo meetwaarden
zeer groot
Lekdetectie Chloorbleekloog
doseerkast
Looptijdbewaking vulafsl.
chloorbleekloogtank
Storing ststr/therm.
natronloog dos.pomp
Werkschakelaar uit
natronloog doseerpomp
ACOF natronloog
doseerpomp
Storing 24V spanning
natronloog dos.pomp
Looptijdbewaking
driewegklep natronloogdos.
Storing nivometing
Natronloogtank TNA 1 140_10
Signaalbewaking Nivomet.
Natronlgtank TNA 1 140_10
Storing nivometing
Natronloogtank TNA 1 140_10
Signaalbewaking Nivomet.
Natronlgtank TNA 11 40_10
Storing nivometing
Natronloogtank TNA 1 140_20
Signaalbewaking Nivomet.
Natronlgtank TNA 1 140_20
Storing nivometing
Natronloogtank TNA 1 140_20
Signaalbewaking Nivomet.
Natronlgtank TNA 1 140_20
Storing beide nivomet. TNA
1140JO
Nivo natronloogtank(s) H ->
stop vullen
Nivo TNA 1140_10HH

NivoTNA1140_10L
natronloog bestellen
Nivo TNA 114CMOLL

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

aic

aic

aic

die

die

di

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

di

ai

di

ai

di

ai

di

ai

die

die

aic

aic

aic

D

limit

limit

limit

value

value

value

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

value

error

value

error

value

error

value

error

value

value

limit

limit

imit

74

74

74

72

72

72

41

49

49

49

41

72

74

72

74

72

74

72

74

72

30

74

74

74

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

looptijd

thermisch

ACOF

thermisch

looptijd

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

aan/uit

alarm

alarm

alarm
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huidige nieuwe te suffix soort treat treat tekst
instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

LT
1140_04/06
LT
1140_04/06
LT
1140_05/07
LT
1140_05/07
LT
1140_05/07
LT
1140_05/07
LT
1140_05/07
LT
1140_05/07
FQIT
1140_13
FQIT
1140J3
LA1140JO

LA1140J1

XA1190_01

XA1190_02

XA1191_01

XA1191_02

ATN 1140_00

ATN 1140_10

ATN1140JO

ATN1140JO

ATN 1140_10

ATN 1140_20

ATN1140_20

ATN1140_20

ATN1140_20

Verschil nivo meetwaarden te
groot
Verschil nivo meetwaarden
zeer groot
Storing beide nivomet. TNA
1140_20
Nivo TNA 1140_20HH

NivoTNA1140_20L
natronloog bestellen
NivoTNA1140_20LL

Verschil nivo meetwaarden te
groot
Verschil nivo meetwaarden
zeer groot
Storing flowmeting
Natronloogdosering
Signaalbew. flowmeting
Natronloogdosering
Lekdetectie Natronloog
opslag
Lekdetectie Natronloog
doseerkast
Nooddouche 1190_00
vulstation in gebruik
Ogendouche 1190_00
vulstation in gebruik
Nooddouche 11 91 _00
natronloogdos. in gebruik
Ogendouche 1191_00
natronloogdos. in gebruik
Looptijdbewaking vulafsl.
natronloogtanks
Storing ststr / therm keuze-
afsluiter TNA 1 140_10
Werkschakelaar uit keuze-
asfluiterTNA1140_10
Storing 24V spanning keuze-
afsluiter TNA 1 1 40_1 0
Looptijdbewaking keuze-afsl.
TNA1140JO
Storing ststr / therm keuze-
afsluiter TNA 1 140_20
Werkschakelaar uit keuze-
asfluiterTNA1140_20
Storing 24V spanning keuze-
afsluiter TNA 1 140_20
Looptijdbewaking keuze-afsl.
TNA1140_20

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

urgent

urgent

urgent

urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
urgent

urgent

urgent

urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent

die

die

die

aic

aic

aic

die

die

di

ai

di

di

di

di

di

di

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

D

D

value

value

value

limit

limit

limit

value

value

value

error

value

value

value

value

value

value

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

72

72

72

74

74

74

72

72

72

74

72

72

62

62

62

62

41

41

41

41

41

41

41

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

looptijd

thermisch

thermisch

ooptijd

thermisch

thermisch

ooptijd
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huidige nieuwe te suffix soort treat treat tekst
instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

VLA1120_00

VLA1120_00

VLA1120_00

VLA1120_00

VLA1120_00

VLA1120_00

VLA1120_00

KLI 1110_00

PT1102_34

PT1102_34

PT1102_33

PT1102_34

FC1100_00

FC1100_00

FC1100_00

AC1101_00

AC1102_00

MA1170_10

MA1170JO

Persluchtinsta
llatie
Persluchtinsta
llatie
Persluchtinsta
llatie
XVW

XRR1103_00

Storing ststr /therm ventilator

Storing thermistor ventilator

Storing FO ventilator

Werkschakelaar uit ventilator

Storing 24 volt spanning
ventilator
ACOF ventilator

Signaalbewaking gemeten
aanst. FO (M)
Looptijdbewaking

te lang te weinig inderdruk in
de reactor
Overdruk in reactor

Signaalbewaking drukmeting
reactor
Signaalbewaking drukmeting
reactor
Te lang te weinig afzuiging
slibverlading
Storing flowmeting afzuiging
slibbelading
Signaalbewaking afzuiging
slibbelading
Brandmelding afkomstig van
brandmeld-installatie
Storing splitunit
schakelruimte SHARON
Storing splitunit
bedieningsruimte SHARON
Signaalbewaking vochtmeting
persluchtnet
Vochtigheid in persluchtnet te
hoog
Te lage druk

Te hoge druk

storing

Storing ststr/therm. tracing
vw-leiding
Storing ststr/therm. tracing

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
urgent

niet
urgent
niet
urgent
vervallen

vervallen

vervallen

vervallen

vervallen

niet
urgent
niet
urgent

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

genusd

ai

genusd

die

die

ai

ai

die

di

ai

di

di

di

di

di

D

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

error

alarm

value

value

error

error

value

value

error

value

value

value

value

value

49

49

49

49

49

4

41

72

72

74

74

72

72

74

62

72

72

72

72

thermisch

temperatuur

algemeen

thermisch

ACOF

alarm

looptijd

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm
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huidige nieuwe te suffix soort treat treat tekst
instelling instelling alarmeren treat nummer

database
element

xsw
1120_10
XSW
1120_20
XSW
1120_30
VENTFO

EA-1101

EA-1102

EA1100JO

EA1100_20

9BR1

9BR1

9BR1

9BR1

9BR1

9BR1

9BR1

9BR1

9BR1

LKV

Storing ststr/therm. tracing

Storing ststr/therm. tracing

Storing ststr/therm. tracing

Storing ststr/therm ventilator
FO-kasten
Netwachter voeding
SHARON aangesproken
Overspan. bev. (grof) voeding
SHARON aangesproken
Overspan. bev. (fijn) voeding
9BR1 aangesproken
Overspan. bev. (fijn) voeding
PLC aangesproken
Storing ststr/therm 9BR1 -
Reactor 1
Storing ststr/therm 9BR1 -
Luchtbehandeling
Storing ststr/therm 9BR1 -
Methanol vul./dos.
Storing ststr/therm 9BR1 -
Natronloog vul./dos.
Storing ststr/therm 9BR1 -
Chloorbllg vul./dos.
Storing ststr/therm 9BR1 -
Reactor 2
Storing ststr/therm 9BR1 -
Centraat toevoer
Storing ststr/therm 9BR1 -
PLC. Uitg.kaarten
Storing ststr/therm 9BR1 -
Diversen
Storing ststr/therm.

Shutdown-fase geaktiveerd

Shutdown-fase heeft te lang
geduurd
Er moet opnieuw opgestart
worden via opstart procedure
Noodstop bedieningspaneel
vulstation
Koelen / verwarmen. Let op
handafluiters en instellingen
(M)

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

niet urgent

melding

melding

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
urgent

niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
niet
urgent
melding

melding

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

die

die

die

di

die

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

value

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

62

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

4

30

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

alarm

aan/uit
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Bijlage 18: Eventtreat

Eventtreat

Een Event (Alarm) van een object is in de Advant controller database gedefinieerd door een
Event (Alarm) treat in te vullen op het database element van het object. Wanneer een Event
(Alarm) optreedt wordt dit over het MBSOO-netwerk verstuurt en opgepakt door het RTA Board
van de OperatelT Stations.

Een Event (Alarm) tekst is opgebouwd uit een aantal tekstvelden (kolommen). Afhankelijk van
het type controller database element (Al, AO, Dl, DO, GENUSD, eet.) en de in de Advant
Controller database aan het alarm gekoppelde eventtreat (b.v. AL_TR = 21) wordt in het RTA-
board de Event (alarmtekst) samengesteld (invullen van de verschillende tekstvelden).

EVENT 21
Audible alarm =1
Alarm Priority = 2

Textcomb = 5

Operate IT

Controller

AOM150JX)
omloop afsluiter

AL TR = 21

In de Advant Controller database kan het object m.b.t. Event (Alarm) afhandeling als volgt
worden ingevuld:

• De naam van het object (bijvoorbeeld: "AOM150_00")
• De description van het object (bijvoorbeeld: "omloop afsluiter")
• Voor de verschillende alarmsoorten Pointers naar records in de EVENT TREAT

database op het RTA Board waar de bijbehorende eventeksten zijn vastgelegd.
• Een Dl-object heeft bijvoorbeeld twee alarmsoorten te weten ERR_TR en

VALUE_TR, waarbij ERR_TR voor signaal fouten wordt gebruikt en VALUE_TR voor
proces events en alarmen.

Het nummer ingevuld bij een specifieke treat verwijst naar het betreffende record in de RTA
Board Event Database.

Op het RTA-Board (Operate IT) zijn maximaal 300 verschillende eventtreats te definiëren.
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Hieronder is een bestaande eventtreat weergegeven, daarna een voorstel voor twee nieuw te
maken eventtreats. Deze nieuwe eventtreats voorzien in het alarmeren/signaleren op een
database element van in de applicatie nog niet gebruikte veldsignalen.

EVENT41
:AUDIBLE
:AL_PRIO
:AL_TOBLK
:AL_FRBLK
PERSISTB
:TEXT_TOB
:TEXT_FRB
:TEXTCOMB
:EVTE1
:EVTE2
:EVTE3
:EVTE4
:EVTE5
:EVTE6
:EVTE7
:EVTE8
:EVTE9
:EVTE10
:EVTE11
:EVTE12
:EVTE13
:EVTE14
:EVTE15
:EVTE16
:PRTE1
:PRTE2
:PRTE3
:PRTE4
:PRTE5
:PRTE6
:PRTE7
:PRTE8
:PRTE9
:PRTE10
:PRTE11
:PRTE12
:PRTE13
:PRTE14
:PRTE15
:PRTE16

EVENT
1
2
NO
YES
NO
NO
NO
5
ALARM
NORMAAL

ALGEMEEN
DRUK
THERM.
LOOPTIJD
KOPPELS.
KORTSL.
DROOGL.
KLEP
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EVENT49
:AUDIBLE
:AL_PRIO
:AL_TOBLK
:AL_FRBLK
:PERSISTB
:TEXT_TOB
:TEXT_FRB
:TEXTCOMB
:EVTE1
:EVTE2
:EVTE3
:EVTE4
:EVTE5
:EVTE6
:EVTE7
:EVTE8
:EVTE9
:EVTE10
:EVTE11
:EVTE12
:EVTE13
:EVTE14
:EVTE15
:EVTE16
:PRTE1
:PRTE2
:PRTE3
:PRTE4
:PRTE5
:PRTE6
:PRTE7
:PRTE8
:PRTE9
:PRTE10
:PRTE11
:PRTE12
:PRTE13
:PRTE14
:PRTE15
:PRTE16

EVENT59
:AUDIBLE
:AL_PRIO
:AL_TOBLK
:AL_FRBLK
PERSISTB
:TEXT_TOB
:TEXT_FRB
TEXTCOMB
:EVTE1
:EVTE2

EVENT
1
2
NO
YES
NO
NO
NO
5
ALARM
NORMAAL

ALGEMEEN
ACOF
THERM.
ZUIGDRUK
PERSDRUK
TEMP.
HULPWERKT.
WAT.IN.OLIE

:EVTE3
:EVTE4
:EVTE5
:EVTE6
:EVTE7
:EVTE8
:EVTE9
:EVTE10
:EVTE11
:EVTE12
:EVTE13
:EVTE14
:EVTE15
:EVTE16
:PRTE1
:PRTE2
:PRTE3
:PRTE4
:PRTE5
:PRTE6
:PRTE7
:PRTE8
:PRTE9
:PRTE10
:PRTE1 1
:PRTE12
:PRTE13
:PRTE14
:PRTE15
:PRTE16

ALGEMEEN
ACOF
THERM.
ZUIGDRUK
PERSDRUK
TEMP.
HULPWERKT.
WAT.IN.OLIE

EVENT
1
2
NO
YES
NO
NO
NO
5
ALARM
NORMAAL
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Bijlage 19: functioneel ontwerp Dubbele meting

Dubbele meting
Voor situaties in de installatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een dubbele meting is het volgende
functioneel ontwerp gemaakt. (Deze oplossing is vooruitlopend op de Sharon-integratie reeds in
gebruik genomen na het bijplaatsen van meetinstrumenten.)

Procesfunctie:

In proces bevinden zich twee analogemetingen die eikaars reserve z i j n .

Toepassing:

X meting l
Y meting 2
Z meting 1_2 Combinatie metingen

I/O:

Digitale ingangen:
Tagname Description Omschrijving
X en Y_Sa Storing meting Storing meetsysteem X of Y
X en Y_HHH HHH-alarm Hardware-hoog alarm meting X of Y

Analoge ingangen:
TagnameDescription Omschrijving
X en Y Meetwaarde Meetwaarde

Instellingen:

BBS:
DOC's:
Tagname Description Omschrijving
X_Vk Voorkeur X Voorkeur voor meting X boven Y
Y_Vk Voorkeur Y Voorkeur voor meting Y boven X

Schakelpunten Z:
Z_H2: instelbaar
Z_H1: instelbaar
Z_L1: instelbaar
Z_L2: instelbaar

Berekende signalen:

DIC's:
Tagname Description Omschrijving
Z_VH Verschil hoog Absolute verschil tussen meetwaarden X en Y hoog
Z_VHH Verschil hoog-hoog Absolute verschil tussen meetwaarden X en Y
hoog-hoog

AIC's:
Tagname Description Omschrijving
Z Meetwaarde Meetwaarde voorkeurmeting

Besturing software:

X_Vk:
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De DOC wordt automatisch aangezet als:

• Y_Vk aan is en Y in storing gaat (storing meetsignaal)
De DOC wordt automatisch uitgezet als:
• X_Vk aan is en Y_Vk wordt aangezet
• X_Vk aan is en X in storing gaat (storing meetsignaal)
De DOC kan handmatig worden aangezet als deze uitstaat. Als de DOC aan staat
kan deze niet worden bediend.

Y_Vk:
De DOC wordt automatisch aangezet als:
• X_Vk aan is en X in storing gaat (storing meetsignaal)
De DOC wordt automatisch uitgezet als:
• Y_Vk aan is en X_Vk wordt aangezet
• Y_Vk aan is en Y in storing gaat (storing meetsignaal)
De DOC kan handmatig worden aangezet als deze uitstaat. Als de DOC aan staat
kan deze niet worden bediend.

Als de metingen X en Y beiden in storing gaan, zullen derhalve zowel X_Vk als
Y_Vk uit worden gezet.

Z:
De AIC Z krijgt de volgende waarde:
• X, als X de voorkeursmeting is (X_Vk)
• Y, als Y de voorkeursmeting is (Y_Vk)
• X, als geen enkele meting de voorkeursmeting is (niet X_Vk EN niet Y_Vk)

Z_VH:
De DIC wordt aangestuurd als het absolute verschil tussen de meetwaarden X en Y
langer dan 5 minuten achtereen groter is dan 5%. Als het verschil weer kleiner
wordt, vervalt direct de aansturing. Als één of beide metingen in een storing
meetsignaal hebben, dan wordt de Z_VH niet uitgestuurd.

Z_VHH:
De DIC wordt aangestuurd als het absolute verschil tussen de meetwaarden X en Y
langer dan 5 minuten achtereen groter is dan 15%. Als het verschil weer kleiner
wordt, vervalt direct de aansturing. Als één of beide metingen in een storing
meetsignaal hebben, dan wordt de Z VHH niet uitgestuurd.

Presentatie :

X:
Y:
X_Vk:
Y_Vk:
Z :
Z_HHH:
Z_Sa:
Z_VH:
Z V H H :

Display
Faceplate Niveaumetinge
Faceplate Niveaumetinge
Faceplate Niveaumetinge
Faceplate Niveaumetinge

Presentatie-element
AIVUG01
AIVUG01
IndicatorboxOl
IndicatorboxOl
Bargraph
IndicatorboxOl
IndicatorboxOl
IndicatorboxOl
IndicatorboxOl

In onderstaande figuren is aangegeven hoe de plaatsing van bovenstaande
signalen t. o. v. elkaar dient te zijn. De situatie is getekend dat:meting X de
voorkeur heeft, meting Y in storing is en het verschil tussen de metingen hoog
is maar niet hoog-hoog.
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-Z HHH

354.63H
'VERSCHIL:

z Details | T'
Z_Sa
Z VHH

Z VH

Niveaumetingen B-trap slibbuffer
Voorkeurinstellingen
• Voorkeur LISA_1521
D Voorkeur LISAJ 523

Niveaumetinaen A^'
LISAJ521 l 354.63 | m3
LISA 15231 O-OÖ Im3~Y

Figuur 11-3: opzet signaal plaatsing

ABB
Figuur 11-4: procesplaatje met uitgewerkte signalen
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E Bandfilter: Niveaumetingen B-trap slib...

Niveaumetingen B-trap slibbuffer

Voorkeurinstelling

Voorkeur LISAJ521
Voorkeur LISA 1523

Gemeten waarden

Figuur 11-5: pop-up scherm "Details"
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Bijlage 20: functioneel ontwerp Meerpomps bedrijf

Meerpomps bedrijf
Voor situaties in de installatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een meerdere pompen is het
volgende functioneel ontwerp gemaakt. (Deze oplossing is vooruitlopend op de Sharon-integratie
reeds in gebruik genomen voor het regelen van de vuilwaterafvoer van Sluisjesdijk naar Dokhaven,
waarbij gebruik gemaakt wordt van twee frequentiegestuurde pompen die in principe eikaars reserve
zijn, maar ook gelijkertijd kunnen draaien.)

Procesfunctie:
Het automatisch besturen van frequentie gestuurde pompen die eikaars reserve
zijn, of een meerpompsbedrijf kennen. Hierbij zijn de volgende apparaten
betrokken:
• P_l pomp l
• P_2 pomp 2
• LS_1 Terugslagklep opensignalering pomp l
• LS_2 Terugslagklep opensignalering pomp 2
• LSA_3 Niveaumeting

Toepassing:

X GB_1 Groepsbesturing pompen

Instellingen:

BBS:
AOC's:
Tagname
X Fmax

X_Fmin

X_Lmin

X_LO

X_Lmax

X Fctl 2

X 12 Td

X 21 Td

Description
FO max frequentie

FO min frequentie

Uitschakel niveau

Niveau_0_uitst

Niveau_max_cap

Factorl_2_pompen

Tijd_volgorde_Pl
2

Tijd_volgorde_P2_
l

Omschrijving Grenzen Waarde
maximale 0.. 50 Hz
frequentie 58Hz EN

X_Fmin
minimale 22..58 26 Hz
frequentie Hz EN <

X_Fmax
Uitschakelniveau 18..80 18 %
vuilwaterpompen %
Niveau waarbij 18..80
alle pomp- %
aanstuurcurvers £N <
door OHz lopen. X_Lmax
niveau waarbij 18..80 80 %
alle pompen % EN >
draaien met x LO
aansturing Fmax
verhouding 0,5 .. 0,84
tussen l
aansturing FO
van 2 pompen
waarbij de
opbrengst gelijk
is aan die van l
pomp met
aansturing Fmax
Tijdsduur 0..24 23 uur
opstartvolgorde uur
P_l, dan P_2 bij
wisselbedrij f
Tijdsduur 0..24 l uur
opstartvolgorde uur
P_2, dan P_l bij
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DOG' s :

Tagname
X_12

X_21

X_WB

X H W

Description
Volgorde P_l_2

Volgorde P_2_l

Volgorde-wissbedr

Hardwarebesturing

Omschrijving Naarde
Opstart eerst P_l, O
dan P_2
Opstart eerst P_l, O
dan P_2
Automatische l
afwisseling van
startvolgorde.
Keuze O
hardware /sof twarebes t
uring

Besturing software:

Aansturing pompen P_1/P_2

in auto-bedrijf worden de modules van de vuilwaterpompen als volgt
aangestuurd:

Pomp In commando (X_S) en Aansturing FO (X_Sn) worden op de hieronder
beschreven wijze aangestuurd.

De aansturing van de pompen is afhankelijk van het niveau in de kelder van
waaruit gepompt word (LSA_3), en het aantal pompen dat in bedrijf is.

Er zijn drie soorten bedrijf mogelijk:

• 0-pompsbedrij f
o Bij 0-pompsbedrij f, heeft de regelkarakteristiek een constante waarde

van O Hz.
o Van alle pompen wordt de Aansturing FO (X_Sn) met O Hz aangestuurd
o Van alle pompen wordt het In commando (X _S) niet aangestuurd

• 2-pompsbedrijf
o Bij 2-pompsbedrijf is de waarde van de regelkarakteristief lineair

afhankelijk van het niveau, volgens de formule:
X_Fmax * (LSA_3 - X_LO)

aanstuurfrequentie = ——— — —— __ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
(X_Lmax - X_LO)

De aansturing wordt gelimiteerd tussen de instellingen X_Fmin en
X_Fmax .

De maximale pompcapaciteit wordt bereikt bij een niveau gelijk aan
instelling X_Lmax. De aanstuurfrequentie is dan gelijk aan de
instelling X_Fmax.
Zonder minimale frequentie (X_Fmin) zou de aanstuurfrequentie bij een
niveau gelijk aan instelling X_LO, O Hz zijn.

o Van beide pompen wordt de uitgang Aansturing FO (X _Sn) met de
aanstuurfrequentie aangestuurd.

o Van beide pompen wordt de uitgang Vuilwaterpomp In commando (X _S)
aangestuurd

• l -pompsbedrij f
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o Bij 1-pompsbedrijf is de waarde van de regelkarakteristief

lineair afhankelijk van het niveau, volgens de formule:

X_Fmax * (LSAJ773 - X_LO)
aanstuur frequentie = ------ — --- —— --- —— - —— ---

(X_Lmax - X_LO) * X_Fctl_2

De aansturing wordt gelimiteerd door de instellingen X_Fmin en X_Fmax.

Aangezien de instelling X_Fctl_2 kleiner is dan l, zal de aansturing
in 1-pompsbedrijf groter zijn dan de aansturing in 2-pompsbedrijf.

Zonder minimale frequentie (X_Fmin) zou de aanstuurfrequentie bij een
niveau gelijk aan instelling X_LO, O Hz zijn.

o Van de pomp die de voorkeur heeft, wordt de uitgang Aansturing FO (X_Sn)
met de aanstuurfrequentie aangestuurd. Van de andere pomp wordt de
uitgang Aansturing FO (X_Sn) met de waarde OHz aangestuurd.

o Van de pomp die de voorkeur heeft wordt de uitgang Vuilwaterpomp In
commando (X_S) aangestuurd. Van de andere pomp wordt de uitgang
Vuilwaterpomp In commando (X_S) niet aangestuurd.

Bepaling O-, l- en 2-pompsbedrijf

De bedrijfswijze is afhankelijk van het niveau van de vuilwaterkelder
(LSA_773):
• 0-pompsbedrij f:

o voorwaarde:
• niveau vuilwaterkelder (LSA_773) kleiner geweest dan instelling

X_Lmin en daarna niet groter geweest dan (X_LO+X_Lmax)/2 OF geen
van de pompen paraat (X_Pa)

• 1-pompsbedrijf:
o voorwaarde:

• geen 0-pompsbedrij f EN
• slechts één van de pompen is paraat OF vanuit 2-pompsbedrijf

wordt de aanstuurfrequentie kleiner dan terugschakelfrequentie
(=X_Fmax*X_Fctl_22)

• 2-pompsbedrijf:
o voorwaarde:

• geen 0-pompsbedrij f EN
• beide pompen zijn paraat (X_Pa) EN
• vanuit 1-pompsbedrijf wordt de aanstuurfrequentie is groter of

gelijk aan de maximale frequentie (instelling X_Fmax)

Door een juiste keuze van de instelling X_Fctl_2, zal de overgang van l naar 2
pompen zonder sprong in het debiet verlopen.

Bepaling voorkeurspomp:

Volgorde_l_2 en volgorde_2_l en automatisch volgorde-wisselbedrijf: (X_12
resp. X_21 en X_Wb) :
De startvolgorde van beide pompen is instelbaar met de DOC's X_12 en X_21.
Precies één van deze twee is steeds aan, terwijl de andere dan uit is. Als
X_12 wordt aangezet, gaat X_21 uit, en andersom. X_12 en X_21 kunnen niet
worden uitgezet. Als het automatisch voorkeur-wisselbedrijf aan staat (X_WB),
worden X_12 en X_21 om en om automatisch aangezet. Gedurende de instelbare
tijd X_12_Td, staat X_12 aan, waarna X_21 gedurende de tijd X_21_Td aan staat.
Hierna begint de cyclus opnieuw. Als automatisch wisselbedrijf aan staat,
kunnen de volgordeinstellingen X_12 en X_21 niet m.b.v. hun faceplate worden
bediend.
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Als de volgorde_l_2 (X_12) aan is, dan is P_l in principe de

voorkeurspomp, tenzij deze niet paraat is. In dat geval neemt P_2 het over.

Als de volgorde_2_l (X_21) aan is, dan is P_2 in principe de voorkeurspomp,
tenzij deze niet paraat is. In dat geval neemt P_l het over.

Presentatie:

X_HW
X_Fmax:
X_Fmin:
X_Lmax:
X_LO:
X_Lmin:
X_Fctl_2:
X_12:
X_21:
X_WB:
X_12_Td:
X 21 Td:

Display
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing
Groepsbesturing

vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuilwaterpompen
vuiIwaterpompen

Presentatie-element
Indicatorbox
AOVUG02
AOVUG02
AOVUG02
AOVUG02
AOVUG02
AOVUG02
IndicatorboxOl
IndicatorboxOl
IndicatorboxOl
AOVUG02
AOVUG02

In onderstaande figuur is aangegeven hoe de plaatsing van bovenstaande
signalen t.o.v. elkaar dient te zijn.

GB77JHW
GB77 12
GB77_21 #

GB77 WB^

O Hardwarebesturing
| Volgorde P771_2
] Volgorde P772J
| Volgorde-wisselbedrijf

Tijd volgorde P771_2
Tijd volgorde P772_1

Factor 1_2 pompen
Maximale frequentie
Minimale frequentie
Niveau max capaciteit
Niveau uitschakeling
Niveau O-uitsturing

GB77 12 Td
GB77 21 Td

GB77_Fct1_2
GB77_Fmax
GB77_Fmin
GB77_Lmax
GB77 Lmin
GB77 LO

Figuur 11-6: opzet groepsbesturingsplaatje
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AB1
Figuur 11-7: procesplaatje met uitgewerkte signalen
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.Waterhuishouding SLDK : Vuilwaterpo... < "JU"! E3

Groepsbesturing Vuilwaterpompen

Hardware besturing
Volgorde Keuze

Volgorde P_771_2

Volgorde P_772_1

Volgorde wisselbedrijf

Tijd volgorde P_771_2
Tijd volgorde P_772_1

Instellingen

Factor 1_2 pompen
Maximale frequentie
Minimale frequentie
Niveau max capaciteit

Niveau O-uitsturing
Niveau uilschakeling

Figuur 11-8: pop-up scherm "Groepsbesturing"

.GB 77 12: Faceplate

GB_77_12

Volgorde P_771_772

On

j NOOE21

O

Figuur 11-9: Faceplate volgorde keuze
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Bijlage 21: opties groepsbediening twee werktuigen

-eEMIiM/JLLft.SCXD-

EXZCOTICH OUZK. l

l2010 -^l HM|<|
jFcxHelp.pfgssFI

Figuur 11-10: groepsbediening twee werktuigen voorbeeld 1
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Figuur 11-11: groepsbediening twee werktuigen voorbeeld 2_1
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Figuur 11-12: groepsbediening twee werktuigen voorbeeld 2_2
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Bijlage 22: Bestaande Sharon trendsignalen

Analoge meetwaarden geschikt voor trending:

In de volgende tabel staan in de Sharon applicatie gelogde signalen die geschikt zijn om in een trend
te worden gezet.

lognaam
LTOO_01LOG
FT01_04LOG
PTC10FOLOG

PTC20FOLOG

PLB10FOLOG

PLB10ILOG

PLB20FOLOG

PLB20ILOG

PIC10FOLOG

PIC10ILOG

PIC20FOLOG

PIC20ILOG

PT02_26ALG
PT02_26BLG
QT02_27LOG
QT02_28LOG
QT02_29LOG
QT02_30LOG
TT02_31LOG

TT02_32LOG

TT40_16LOG
LT30_05LOG

LT30_06LOG

FT30_11LOG
PBWOOFOLOG

PBWOOILOG

TT03_03LOG

TT03_05LOG

omschrijving
Nivo meting centraatkelder LT 1 100_01
Debietmeting centraattoevoer FQIT 1101_04
Centraattoevoerpomp gemeten aansturing FO
PTC1100_10
Centraattoevoerpomp gemeten aansturing FO
PTC1100JO
Beluchtingscompressor gemeten aansturing FO
PLB1110_10
Beluchtingscompressor gemeten stroom PLB
1110_.10
Beluchtingscompressor gemeten aansturing FO
PLB1110_20
Beluchtingscompressor gemeten stroom PLB
1110_.20
Ejectiewaterpomp gemeten aansturing FO PIC
1102_10
Ejectiewaterpomp gemeten stroom PIC
1102_.10
Ejectiewaterpomp gemeten aansturing FO PIC
1102_20
Ejectiewaterpomp gemeten stroom PIC
1102_.20
Drukmeting ejectiewatersysteem PIT 1102_26A
Drukmeting ejectiewatersysteem PIT 1102_26B
O2-meting reactor TRR 1 102_00 QT 1 102_27
O2-meting reactor TRR 1 102_00 QT 1 102_28
PH-meting reactor TRR 1 102_00 QT 1 102_29
PH-meting reactor TRR 1102_00 QT 1 102_30
Temperatuurmeting reactor TRR 11 02 00 TT
1102_31
Temperatuurmeting reactor TRR 1 102 00 TT
1102_32
Buitentemperatuurmeting TT 1140_16
Nivometing Methanoltank TME 1130 00 LT
1130_05
Nivometing Methanoltank TME 1130 00 LT
1130_06
Debietmeting methanoldosering FQIT 1130_11
Bedrijfswaterpomp gemeten aansturing FO
PBW1103_00
Bedrijfswaterpomp gemeten stroom PBW
1103_00
Temperatuurmeting toevoer centraat
warmtewisselaar WWR 1 103_00 TT 1 103_03
Temperatuurmeting afvoer centraat
warmtewisselaar WWR 1 103_00 TT 1 103_05

soort signaal
analoge ingang
analoge ingang
analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang
analoge ingang
analoge ingang
analoge ingang
analoge ingang
analoge ingang
analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang
analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang
analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

Samplerate
60 sec
60 sec
60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec
60 sec
60 sec
60 sec
60 sec
60 sec
60 sec

60 sec

60 sec
60 sec

60 sec

60 sec
60 sec

60 sec

60 sec

60 sec
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lognaam
TT03_06LOG

TT03_07LOG

LT50_10LOG

LT50_20LOG

LT40_04LOG

LT40_06LOG

LT40_05LOG

LT40_07LOG

FT40_13LOG

VLAOOFOLOG

PT02_33LOG
PT02_34LOG
FTOO_OOLOG

MA70_10LOG
QT02_78LOG
QT02_90LOG
TT02_12LOG
PT02_ABLOG

omschrijving
Temperatuurmeting toevoer regelwater
warmtewisselaar WWR 1 103_00 TT 1 103_06
Temperatuurmeting afvoer regelwater
warmtewisselaar WWR 11 03_00 TT 1103_07
Nivometing Chloorbleekloogtank TCL 1150 00
LT1150JO
Nivometing Chloorbleekloogtank TCL 1150 00
LT1150_20
Nivometing Natronloogtank TNA 1 140 10 LT
1140_04
Nivometing Natronloogtank TNA 1 140 10 LT
1140_06
Nivometing Natronloogtank TNA 1140 20 LT
1140_05
Nivometing Natronloogtank TNA 1 140 20 LT
1140_07
Debietmeting natronloogdosering FQIT
1140 13
Afzuigventilator gemeten aansturing FO VLA
1120_00
Drukmeting reactor TRR 1 1 02_00 PT 1102_33
Drukmeting reactor TRR 1 102_00 PT 1 102_34
Debietmeting afzuiging slibbelading FC
1100 00
Vochtmeting persluchtnet MA 1170_10
QT1102 27ofQT1102 28
QT1 1 02_29 of QT1 1 02_30
TT1102_31 ofTT1102_32
PT1 102_26A of PT1 102_26B

soort signaal
analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang
analoge ingang
analoge ingang

analoge ingang
berekend signaal
berekend signaal
berekend signaal
berekend signaal

Samplerate
60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec
60 sec
60 sec

60 sec
60 sec
60 sec
60 sec
60 sec
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Bijlage 23: Integratie trendsignalen in algemene ABB besturing

Analoge meetwaarden geschikt voor trending:

In de volgende tabel staan de gatenamen van de in de Sharon applicatie gelogde signalen. Hierbij is
aangegeven wat voor soort signaal het is, in welke loggroep het signaal moet worden opgenomen en
waar het signaal in de tag-explorer moet worden toegevoegd.

Bestaande
Sharon
lognaam

LTOO_01LOG

FT01_04LOG

PTC10FOLOG

PTC20FOLOG

PLB10FOLOG

PLB10ILOG

PLB20FOLOG

PLB20ILOG

PIC10FOLOG

PIC10ILOG

PIC20FOLOG

PIC20ILOG

PT02_26ALG

PT02_26BLG

Omschrijving
Signaal

Nivo meting centraatkelder LT
1100_01

Debietmeting centraattoevoer
FQIT1101_04

Centraattoevoerpomp gemeten
aansturing FO PTC 110CMO

Centraattoevoerpomp gemeten
aansturing FO PTC 110CMO

Beluchtingscompressor gemeten
aansturing FO PLB 1 110_10

Beluchtingscompressor gemeten
stroom PLB 1 11 0_. 10

Beluchtingscompressor gemeten
aansturing FO PLB 1 110_20

Beluchtingscompressor gemeten
stroom PLB 1110_.20

Ejectiewaterpomp gemeten
aansturing FO PIC 1102_10

Ejectiewaterpomp gemeten
stroom PIC 11 02_. 10

Ejectiewaterpomp gemeten
aansturing FO PIC 1102_20

Ejectiewaterpomp gemeten
stroom PIC 1102_.20

Drukmeting ejectiewatersysteem
PIT1102_26A

Drukmeting ejectiewatersysteem
PIT1102_26B

Soort signaal
inABB

systeem
analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

Loggroep
inABB

systeem
60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

Tag explorer groep in ABB
systeem

Map Submap
Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Rejectiewater -
Sharon -
Centraat toevoer
Rejectiewater -
Sharon -
Centraat toevoer
Rejectiewater -
Sharon -
Centraat toevoer
Rejectiewater -
Sharon -
Centraat toevoer

Rejectiewater -
Sharon -
Beluchting
Rejectiewater -
Sharon -
Beluchting
Rejectiewater -
Sharon -
Beluchting
Rejectiewater -
Sharon -
Beluchting

Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
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Bestaande

Sharon
lognaam

QT02_27LOG

QT02_28LOG

QT02_78LOG

QT02_29LOG

QT02_30LOG

QT02_90LOG

TT02_31LOG

TT02_32LOG

TT02_12LOG

LT30_05LOG

LT30_06LOG

FT30J1LOG

PBWOOFOLOG

PBWOOILOG

TT03_03LOG

TT03_05LOG

Omschrijving
Signaal

O2-meting reactor TRR 1 102 00
QT1102_27

O2-meting reactor TRR 1 102 00
QT1102_28

QT1 1 02_27 of QT1 1 02_28

PH-meting reactor TRR 1 102 00
QT1102_29

PH-meting reactor TRR 1 1 02 00
QT1102_30

QT1102_29ofQT1102_30

Temperatuurmeting reactor TRR
1102_OOTT1102_31

Temperatuurmeting reactor TRR
1102_OOTT1102_32

TT1102_31 ofTT1102_32

Nivometing Methanoltank TME
1130_OOLT1130_05

Nivometing Methanoltank TME
1130_OOLT1130_06

Debietmeting methanoldosering
FQIT1130J1

Bedrijfswaterpomp gemeten
aansturing FO PBW 1103_00

Bedrijfswaterpomp gemeten
stroom PBW 1103_00

Temperatuurmeting toevoer
centraat warmtewisselaar WWR
1103_OOTT1103_03

Temperatuurmeting afvoer
centraat warmtewisselaar WWR
1103_OOTT1103_05

Soort signaal
inABB

systeem
analoge ingang

analoge ingang

berekend
signaal

analoge ingang

analoge ingang

berekend
signaal

analoge ingang

analoge ingang

berekend
signaal

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

Loggroep
inABB

systeem
60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

Tag explorer groep in ABB
systeem

Map Submap
Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor
Rejectiewater -
Sharon -
Reactor

Rejectiewater -
Sharon -
Methanol
Rejectiewater -
Sharon -
Methanol
Rejectiewater -
Sharon -
Methanol

Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI
Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI
Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI
Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI
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Bestaande

Sharon
lognaam

TT03_06LOG

TT03_07LOG

LT50JOLOG

LT50_20LOG

LT40_04LOG

LT40_06LOG

LT40_05LOG

LT40_07LOG

FT40_13LOG

VLAOOFOLOG

PT02_33LOG

PT02_34LOG

FTOOJ30LOG

PT02_ABLOG

TT40_16LOG

MA70_10LOG*

Omschrijving
Signaal

Temperatuurmeting toevoer
regelwater warmtewisselaar
WWR 1 103_00 TT 1 103_06

Temperatuurmeting afvoer
regelwater warmtewisselaar
WWR 1 103_00 TT 1103_07

Nivometing Chloorbleekloogtank
TCL1150_OOLT1150_10

Nivometing Chloorbleekloogtank
TCL1150_OOLT1150_20

Nivometing Natronloogtank TNA
1140_10LT1140_04

Nivometing Natronloogtank TNA
1140_10LT1140_06

Nivometing Natronloogtank TNA
1140_20LT1140_05

Nivometing Natronloogtank TNA
1140_20LT1140_07

Debietmeting natronloogdosering
FQIT1140J3

Afzuigventilator gemeten
aansturing FO VLA 1 120_00

Drukmeting reactor TRR 1102 00
PT1102_33

Drukmeting reactor TRR 11 02 00
PT1102_34

Debietmeting afzuiging
slibbeladingFC1100_00

PT1 102_26A of PT1 102_26B

Buitentemperatuurmeting TT
1140J6

Vochtmeting persluchtnet MA
1170JO

Soort signaal
inABB

systeem
analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

analoge ingang

berekend
signaal

analoge ingang

analoge ingang

Loggroep
inABB

systeem
60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

60 sec

Tag explorer groep in ABB
systeem

Map Submap
Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Sluisjesdijk

Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI
Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI
Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI
Rejectiewater -
Sharon -
Warmte
wisselaar/ NaOCI

Rejectiewater -
Sharon -
Natronloog
Rejectiewater -
Sharon -
Natronloog
Rejectiewater -
Sharon -
Natronloog
Rejectiewater -
Sharon -
Natronloog
Rejectiewater -
Sharon -
Natronloog

Rejectiewater -
Sharon -
Luchtbehandeling
Rejectiewater -
Sharon -
Luchtbehandeling
Rejectiewater -
Sharon -
Luchtbehandeling
Rejectiewater -
Sharon -
Luchtbehandeling
Rejectiewater -
Sharon -
Luchtbehandeling

Rejectiewater -
Sharon -
Algemeen
Rejectiewater -
Sharon -
Algemeen
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* Aandachtspunt m.b.t. MA70_10LOG, i.v.m. het niet meer in gebruik zijn van de

persluchtinstallatie van Sharon kan in de loop van het project besoten worden de gehele
persluchtinstallatie van Sharon te laten vervallen waardoor ook de vochtmeting zal komen te
vervallen.
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Bijlage 24: rapporten Sharon

Sharon Integratie

Hollandse Eilanden en Waarden

09-jan-99

Rapportage tot : 23:55

23-07*2004

Dag gegevens:

Verwerkt debiet rejectiewater

Beluchte tijd

Debiet methanoldosering
Resterende voorraad methanol (LT1130_05)
Resterende voorraad methanol (LT1130_06)

Debiet natronloogdosering
Resterende voorraad natronloog TNA 1140_10 (LT1140JD4)
Resterende voorraad natronloog TNA 1140_10 (LT1140_06)
Resterende voorraad natronloog TNA 1140_20 (LT1140_05)
Resterende voorraad natronloog TNA 1140_20 (LT1140_07)

Resterende voorraad chloorbleekloog (LT1150_10)
Resterende voorraad chloorbleekloog (LT1150_20)

pH waarde reactor minimumwaarde
pH waarde reactor gemiddeldewaarde
pH waarde reactor maximumwaarde

O2 conc. gemiddeld tijdens bel. periode

Temperatuur reactor minimumwaarde
Temperatuur reactor gemiddeldewaarde
Temperatuur reactor maximumwaarde

Energie verbruik totaal
Energie verbruik beluchting
Luchtdebiet (berekend)

Monstername gegevens

Influentbemonstering
Effluentbemonstering

Behandeld debiet gedurende bemonstering

Energieverbruik beluchting gedurende bemonstering

Bedrijfsuren:

PTC 1100_10 Centraat toevoerpomp

125m3

6,0uur

O liter
22,4 m3
22,7 m3

116 liter
8m3

7,9m3
8m3

7,9 m3

3,3m3
3,2 m3

6,5
7,1

12,2

2,4 mg/l

26,3 C
27,3 C
28,2 C

1552,0 kWh
1312,OkWh
17590m3

Nee
Ja

212m3/monstername etmaal

1040,0 kWh/monstername etmaal

0,0 uur
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PTC 1100_20 Centraat toevoerpom p

PLB111CMO Beluchtingscompressor

PLB 1110_20 Beluchtingscompressor

P l C 1102_10 Ejectiewaterpom p

PIC1102_20 Ejectiewaterpomp

MRR 1102_10 Menger reactor

MRR 1102_20 Menger reactor

PME1130_00 Methanoldoseerpomp

Hollandse Eilanden en Waarden
7,0totaal uren

11,8 uur
43,9 totaal uren

1,3 uur
9,4 totaal uren

5,9 uur
20,6 totaal uren

16,4 uur
236,2 totaal uren

16,4 uur
236,2 totaal uren

7,7 uur
202,4 totaal uren

7,7 uur
53,9totaal uren

0,1 uur
0,5 totaal uren

PRR 1103_10 Recirculatiekoelpomp reactor

PRR 1103_20 Recirculatiekoelpomp reactor

PBW1103J30 Bedrijfswaterpomp

PRK 1103_00 Recirculatiekoelpomp

PCL 1150_00 Chloorbleekloogdoseerpomp

PNA1140_00 Natronloogdoseerpomp

VLA 1120_00 Afzuigventilator reactor

24,0 uur
78,5 totaal uren

O uur
487,3 totaal uren

O uur
0,1 totaal uren

24,0 uur
587,2 totaal uren

36,4 uur
72,8 totaal uren

O uur
0,5 totaal uren

24,0 uur
902,0 totaal uren
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Hollandse Eilanden en Waarden

23-07-2004]
Maand rapportage

Gesommeerde maandgegevens:

Verwerkt debiet rejectiewater

Debiet methanoldosering

Debiet natronloogdosering

Energie verbruik totaal
Energie verbruik beluchting
Luchtdebiet (berekend)

33 m3

14 liter

4 liter

14432 kWh
10400 kWh
9770 m3

Bedrijfsuren:

PTC1100JO
PTC1100_20
PLB1110JO
PLB1110_20
PIC1102_10
PIC1102_20
MRR1102JO
MRR1102_20
PME1130_00
PRR1103_10
PRR1103_20
PBW 1103_00
PRK1103_00
PCL1150JX)
PNA1140_00
VLA 1120 00

Centraat toevoerpomp 0,2 uur
Centraat toevoerpomp 1,1 uur
Beluchtingscompressor 2,3 uur
Beluchtingscom pressor 1,3 uur
Ejectiewaterpomp 177,7 uur
Ejectiewaterpomp 177,8 uur

Menger reactor 118,9 uur
Menger reactor 0,2 uur
Methanoldoseerpomp O uur
Recirculatiekoelpomp reactor 17,9 uur
Recirculatiekoelpomp reactor 332,0 uur
Bedrijfswaterpomp 0,1 uur
Recirculatiekoelpomp 347,2 uur
Chloorbleekloogdoseerpomp O uur
Natronloogdoseerpomp O uur
Afzuigventilator reactor 638,0 uur
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Sharon Integratie

Hollandse Eilanden en Waarden

• . ' :'u;y^:'>x' 23-07-2004

Gesommeerde jaargegevens:

Verwerkt debiet rejectiewater

Debiet methanoldosering

Debiet natronloogdosering

Energie verbruik totaal
Energie verbruik beluchting
Luchtdebiet (berekend)

33 m3

14 liter

4 liter

14432,0 kWh
10400,0 kWh

9770 m3

Bedrijfsuren:

PTC1100_10
PTC1100_20
PLB1110_10
PLB1110_20
PIC1102JO
PIC1102_20
MRR1102JO
MRR1102_20
PME1130_00
PRR1103JO
PRR1103_20
PBW1103JX)
PRK1103_00
PCL1150_00
PNA1140_00
VLA 1120 00

Centraat toevoerpomp 0,2 uur
Centraat toevoerpomp 1,1 uur
Beluchtingscompressor 2,3 uur
Beluchtingscompressor 1,3 uur
Ejectiewaterpomp 177,7 uur
Ejectiewaterpomp 177,8 uur
Menger reactor 118,9 uur
Menger reactor 0,2 uur
Methanoldoseerpomp O uur
Recirculatiekoelpomp reactor 17,9 uur
Recirculatiekoelpomp reactor 332,0 uur
Bedrijfswaterpomp 0,1 uur
Recirculatiekoelpomp 347,2 uur
Chloorbleekloogdoseerpomp O uur
Natronloogdoseerpomp O uur
Afzuigventilator reactor 638,0 uur
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Sharon Integratie

Zuiveringsschap
Bijlage 25: huidige rapporten Sluisjesdijk

Sluisjesdijk Overzicht 1
D A G - R A P P O R T

woensdag 21 juli 2004

Hollandse Eilanden en Waarden

Afdrukdatum:
Pagina:

PG Noord
ZHEW

jul/23/2004 12:00
1 12

Groep
Tagnaam Beschrijving

BU-Slib-Voorindikking A-trapslib
P_121_UR vooringediktslibpomp 1
P_122_UR vooringediktslibpomp 2
P_123_UR vooringediktslibpomp 3 reserve

BU-Slib-Indikking B-trapslib
P 911_UR Slibvoedingspomp bandfilter

Slibafvoerpomp bandfilterP_917_UR
P_919_UR
S_913_UR

BU-Slib-Slibontwatering
P_231_UR
P_232_UR
P_241_UR
P_242_UR
S_251_UR
S_261_UR
P_293_UR
P_295_UR
P_281_UR
P_282_UR

BU-Slib-Extern slib
P_124_UR

BU-Gas-Slibgisting
P_301_UR
P_311_UR

BU-Gas-Gasmotoren
GMG_420_UR
GMG_450_UR
GMG_480_UR

BU-Gas-Fakkel
FAKKEL_UR
FAKKEL T DW

PE-doseerpomp bandfilter
Bandfilter

PE-doseerpomp centrifuge S-251
PE-doseerpomp centrifgue S-261
Slibvoedingspomp centrifuge 1
Slibvoedingspomp centrifuge 2
centrifuge 1 (S-251)
centrifuge 2 (S-261)
ingedikt slibpomp centrifuge 1
ingedikt slibpomp centrifuge 2
vetsmeerpomp ingedikt slibpomp 1
vetsmeerpomp ingedikt slibpomp 2

Pomp extern slib

Gascompressor 1
Gascompressor 2

Gasmotor 420
Gasmotor 450
Gasmotor 480

Bedrijfsuren Gasfakkel
Debiet Gasfakkel

Eenheid

Uur
Uur
Uur

Uur
Uur
Uur
Uur

Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur

Uur

Uur
Uur

Uur
Uur
Uur

Uur
m3

Dagwaarde

9:18
7:20
0:00

10:23
10:33
10:23
10:33

24:00
24:00

0:00
24:00
0:00

24:00
0:00

24:00
0:00
0:25

1:31

8:56
10:00

16:58
0:00

24:00

0:00
O

Totaal

3495:21
3435:03
473:36

8622:30
8455:45
8643:03
8767:06

5489:09
5715:04
4451:35
5850:51
5131:35
6626:05
4996:59
6218:08

15:59
43:42

337:37

5564:33
5326:05

8439:11
7654:57
6511:51

1658:18
313394
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Sharon Integratie

Zuiveringsschap ̂ "̂ Hollandse Eilanden en Waarden
Sluisjesdijk Overzicht 1 PG Noord
D A G - R A P P O R T ZHEW

Afdrukdatum: jul/23/200412:00
woensdag 21 juli 2004 Pagina: 2 / 2

Groep
Tagnaam

BU-Utiliteiten-
P_701_UR
P_702_UR
P_703_UR
P_704_UR
P_731_UR
P_732_UR
S_711_UR
S_712_UR
S_721_UR
S_722_UR
P_741_UR
P_742_UR
P_743_UR
P_744_UR
P 745 UR

Beschrijving

Bedrijfswateraanv en -distributie
maaswaterpomp 1
maaswaterpomp 2
vacuumpomp 1
vacuumpomp 2
bedrijfswaterpomp 1 Dokhaven
bedrijfswaterpomp 2 Dokhaven
groffilter 1 maaswaterinstallatie
groffilter 2 maaswaterinstallatie
fijnfilter 1 maaswaterinstallatie
fijnfilter 2 maaswaterinstallatie
bedr.waterpomp 1 Sluisjesdijk
bedr.waterpomp 2 Sluisjesdijk
bedr.waterpomp 3 Sluisjesdijk
bedr.waterpomp 4 Sluisjesdijk
bedr.waterpomp 5 Sluisjesdijk

BU-Utiliteiten-Lenswater en vuilwaterafvoer
P_771_UR
P_772_UR

BU-Utiliteiten-Proceswater
P_781_UR
P_782_UR
P 784 UR

vuilwaterpomp 1 (atv. naar Dokhaven)
vuilwaterpomp 2 (afv. naar Dokhaven)

proceswaterpomp 1
proceswaterpomp 2
proceswaterpomp 3

BU-Utiliteiten-Polymeeraanmaak
T_201_UR Poederdos.schr. PE-aanmtank V201
T_211_UR Poederdos.schr. PE-aanmtank V211
PPT223_00_UR Aanvpomp PE-aanmtank V-221

BU-Utiliteiten-Antischuim en antiscaling
PCA3000_10UR antischuim circulatiepomp
PDA3000_20UR antischuim doseerpomp
PDA3000_30UR antischuim doseerpomp
PDA3000_40UR antischuim doseerpomp
PDA3000_50UR antischuim doseerpomp
PDC3100_10UR antiscaling doseerpomp
PDC3100_20UR antiscaling doseerpomp

Eenheid

Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur

Uur
Uur

Uur
Uur
Uur

Uur
Uur
Uur

Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur

Dagwaarde Totaal

13:48
0:00
0:02
0:00
5:50
6:48

13:48
0:00

13:48
0:00

24:00
24:00

0:00
24:00

0:00

23:00
1:00

19:56
0:12
0:51

0:00
24:00
2:32

24:00
0:00

18:12
0:00

24:00
0:00
0:00

4749:04
3140:13

73:40
73:40

6757:03
4360:08
4741:37
3140:12
4741:49
3140:49

13474:17
4955:12
6881:13

12470:32
0:00

11088:37
1630:07

8373:16
216:45

59:07

5135:13
5489:21
4944:16

4015:32
21:53

2554:00
1008:08
2028:05

0:00
0:00
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Sluisjesdijk Overzicht 2
P R O C E S - R A P P O R T

Afdrukdatum:
woensdag 21 juli 2004 Pagina:

Sharon Integratie

PG Noord
ZHEW

jul/23/2004 12:01
1 /2

Groep
Tagnaam Beschrijving Eenheid Dagwaarde Minwaarde Maxwaarde

Slibstromen-Voorindikkers
FEJ305
FE_1305_1306
FE_1305_1306
P_121_UR
P_122_UR
P_123_UR

Slibstromen-Bandfilter
FEJ309
FE_1309_1310
FE_1309_1310
LISA_1521
LISA_1523
FQIR_9114_TT
P_911_UR
P_917_UR
P_919_UR

Slibstromen-Extern slib
P_124

Slibstromen slibgisting
SLIBDEB T

slibtransport A-trap
slibgehalte A-trap spuislib totaal
spuislib vracht A-trap totaal
draaiuren vooringedikt slibpomp 1
draaiuren vooringedikt slibpomp 2
draaiuren vooringedikt slibpomp 3 res

slibtransport B-trap
slibgehalte B-trap spuislib totaal
spuislibvracht B-trap totaal
volume in B-trap slibbuffertank
volume in B-trap slibbuffertank
verwerkt op bandfilter
draaiuren slibvoedingspomp bandfilter
draaiuren slibafvoerpomp bandfilter
draaiuren PE-doseerpomp bandfilter

draaiuren pomp extern slib

toevoer naar gisting

Slibstromen-Slibontwatering
LISA_1522 volume in uitgegist slibbuffertank

volume in uitgegist slibbuffertank
verwerkt in centrifuge 1
verwerkt in centrifuge 2
slibvoedingspomp centrifuge 1
centrifuge 1
PE-doseerpomp centrifuge 1
slibvoedingspomp centrifuge 2
centrifuge 2
PE-doseerpomp centrifuge 2
ingedikt slibpomp centrifuge 1
ingedikt slibpomp centrifuge 2

LISA_1524
FIC245_TV_DW
FIC246_TV_DW
P_241_UR
S_251_UR
P_231_UR
P_242_UR
S_261_UR
P_232_UR
P_293_UR
P_295_UR
P_281_UR
P 282 UR

Slibstromen-Slibopslag
LISA+276
LISA_277
LISA 276+277

vetsmeerpomp ingedikt slibpomp 1
vetsmeerpomp ingedikt slibpomp 2

volume slib in silo 1
volume slib in silo 2
totaal volume slib in silo's

m3
kg DS/m3

kg DS
Uur
Uur
Uur

m3
kg DS/m3

kg DS
m3
m3
m3
Uur
Uur
Uur

Uur

m3

6948
4.4

30836
9:18
7:20
0:00

915
0.0

O
826
826
324

10:23
10:33
10:23

1:31

731

m3
m3
m3
m3
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur

581
578

0
672
0:00
0:00

24:00
24:00
24:00
24:00

0:00
24:00
0:00
0:25

59
68

127

518
518

826
826

578
578

769
765

39
44
84

66
73

138
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Sluisjesdijk Overzicht 2
P R O C E S - R A P P O R T

Afdrukdatum:
woensdag 21 juli 2004 Pagina:

Sharon Integratie

PG Noord
ZHEW

jul/23/2004 12:01
2 / 2

Groep
Tagnaam

Gasproductie
GISTGJT

P_301_UR
P_311_UR

Energie
GENR1_ET
GENR2_ET
GENR3_ET
GENRT_ET
GMG_420_UR
GMG_450_UR
GMG_480_UR

Vuilwaterafvoer
P_771_UR
P 772 UR

Beschrijving

biogasproductie
kwaliteit biogas (wobbe-index)
gascompressor 1
gascompressor 2

geleverde energie generator 1
geleverde energie generator 2
geleverde energie generator 3
totaal geleverde energie generatoren
draaiuren gasmotor 1
draaiuren gasmotor 2
draaiuren gasmotor 3

Vuilwaterpomp 1
Vuilwaterpomp 2

Eenheid Dagwaarde Minwaarde Maxwaarde

m3
%

Uur
Uur

kWh
kWh
kWh
kWh
Uur
Uur
Uur

Uur
Uur

Utiliteiten-Polymeeraanmaak
T_201_UR poederdos.chroef PE-aanm.tank V-201 Uur
T_211_UR poederdos.schroef PE-aanm.tank V-211 Uur
PPT223_00_UR aanvpomp PE-aanmaaktank V-221 Uur

Utiliteiten-Antischuim en antiscaling
PCA3000_10UR antischuim circulatiepomp
PDA3000_20UR antischuim doseerpomp
PDA3000_30UR antischuim doseerpomp
PDA3000_40UR antischuim doseerpomp
PDA3000_50UR antischuim doseerpomp
PDC3100_10UR antiscaling doseerpomp
PDC3100_20UR antiscaling doseerpomp

Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur
Uur

11302

8:56
10:00

9669
O

14156
23825
16:58
0:00

24:00

23:00
1:00

0:00
24:00

2:32

24:00
0:00

18:12
0:00

24:00
0:00
0:00
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Bijlage 26: integratie rapportgegevens Sharon in ABB (PIA) rapporten

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de items die in de huidige rapporten van de
Sharon installatie zijn opgenomen.

Gegevens

Verwerkt debiet
rejectiewater

Behandeld debiet
gedurende
bemonstering

Influentbemonstering

Effluentbemonstering

pH waarde reactor
minimumwaarde

pH waarde reactor
gemiddeldewaarde

pH waarde reactor
maximumwaarde

Temperatuur reactor
minimumwaarde

Temperatuur reactor
gemiddeldewaarde

Temperatuur reactor
maximumwaarde

O2 conc. gemiddeld
tijdens bel. periode

Debiet
methanoldosering

Resterende voorraad
methanol (LT1130_05)

Resterende voorraad
methanol (LT1130_06)

Debiet
natronloogdosering

Resterende voorraad
natronloog TNA
1140 10(LT1140 04)
Resterende voorraad
natronloog TNA
1140 10(LT1140 06)

Eenheid

m3

m3/monster
name
etmaal

JA /NEE

JA /NEE

°C

°C

°C

mg/l

iter

m3

m3

iter

m3

m3

Sharon rapport
dag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

maand
X

X

X

jaar
X

X

X

ABB (PIA) rapport
dag proces

Rejectiewater-
Sharon-

Centraat toevoer

Rejectiewater-
Sharon-
Reactor

Rejectiewater-
Sharon-
Reactor

Rejectiewater-
Sharon-
Reactor

Rejectiewater-
Sharon-
Reactor

Rejectiewater-
Sharon-
Reactor

Rejectiewater-
Sharon-
Reactor

Rejectiewater-
Sharon-
Reactor

Rejectiewater-
Sharon-
Methanol

Rejectiewater-
Sharon-
Methanol

Rejectiewater-
Sharon-
Methanol

Rejectiewater-
Sharon-

Natronloog

Rejectiewater-
Sharon-

Natronloog
Rejectiewater-

Sharon-
Natronloog

week
DEB-

Rejectiewater-
Sharon-

Centraat toevoer

DEB-
Rejectiewater-

Sharon-
Methanol

DEB-
Rejectiewater-

Sharon-
Natronloog

Opmerkingen

Vervalt i.v.m.
vervallen
monstername-
etmaal
Vervalt i.v.m.
vervallen
monstername-
etmaal
Vervalt i.v.m.
vervallen
monstername-
etmaal
Berekend op
basis van de
gebruikte meting
Berekend op
basis van de
gebruikte meting
Berekend op
basis van de
gebruikte meting
Berekend op
basis van de
gebruikte meting
Berekend op
basis van de
gebruikte meting
Berekend op
basis van de
gebruikte meting
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Gegevens

Resterende voorraad
natronloog TNA
1140 20(LT1140 05)
Resterende voorraad
natronloog TNA
1140 20(LT1140 07)
Resterende voorraad
chloorbleekloog
(LT1150 10)
Resterende voorraad
chloorbleekloog
(LT1150 20)
Energie verbruik totaal

Energieverbruik
beluchting gedurende
bemonstering

Energie verbruik
beluchting

Beluchte tijd

Luchtdebiet (berekend)

PLB1110_10
Beluchtingscompressor

PLB1110_20
Beluchtingscompressor

PTC1100_10 Centraat
toevoerpomp

PTC1100_20 Centraat
toevoerpomp

Eenheid

m3

m3

m3

m3

kWh

kWh/monst
ername
etmaal

kWh

uur

m3

jur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

Sharon rapport
dag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

maand

X

X

X

X

X

X

X

X

jaar

X

X

X

X

X

X

X

X

ABB (PIA) rapport
dag

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Centraat
toevoer

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Centraat
toevoer

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Centraat
toevoer

BU-
Rejectiewater-

proces
Rejectiewater-

Sharon-
Natronloog

Rejectiewater-
Sharon-

Natronloog
Rejectiewater-

Sharon-
WW / NaOCI
Rejectiewater-

Sharon-
WW / NaOCI
Rejectiewater-

Sharon-
Algemeen

Rejectiewater-
Sharon-

Beluchting

Rejectiewater-
Sharon-

Beluchting
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

week

EN-
Rejectiewater-

Sharon-
Algemeen

EN-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

DEB-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Beluchting

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Centraat toevoer

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Centraat toevoer

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Centraat toevoer

BU-
Rejectiewater-

Opmerkingen

Vervalt i.v.m.
vervallen
monstername-
etmaal
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Gegevens

VLA1120JX)
Afzuigventilator reactor

PME1130_00
Methanoldoseerpomp

PNA1140_00
Natronloogdoseerpomp

PIC1102JO
Ejectiewaterpomp

PIC1102_20
Ejectiewaterpomp

MRR1102_10 Menger
reactor

MRR1102_20 Menger
reactor

Eenheid

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

otaal uren

uur

otaal uren

Sharon rapport
dag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

maand

X

X

X

X

X

X

X

jaar

X

X

X

X

X

X

X

ABB (PIA) rapport
dag

Sharon-
Centraat
toevoer

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Luchtbehandelin

g
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

Luchtbehandelin
g

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Methanol

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Methanol

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Natronloog

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Natronloog

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

proces week
Sharon-

Centraat toevoer

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Luchtbehandelin

g
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

Luchtbehandelin
g

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Methanol

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Methanol

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Natronloog

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Natronloog

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

BU-
Rejectiewater-

Sharon-
Reactor

Opmerkingen
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PRR1103JO
Recirculatiekoelpomp
reactor

PRR1103_20
Recirculatiekoelpomp
reactor

PBW1103_00
Bedrijfswaterpomp

PRK1103_00
Recirculatiekoelpomp

PCL1150_00
Chloorbleekloogdoseerp
omp

Eenheid

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

uur

totaal uren

Sharon rapport
dag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

maand
X

X

X

X

X

jaar
X

X

X

X

X

ABB (PIA) rapport
dag
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI

proces week
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI
BU-

Rejectiewater-
Sharon-

WW / NaOCI

Opmerkingen

11-105


